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Istn. lokalizacja ztacza

Proj. wewnetrzna

kontrolno-pomiarowego
(do przeniesienia)

linia zasilajagca WLZ

i o 104/6
Proj. lokalizacja ztacza

kontrolno-pomiarowego

(w linii ogrodzenia)

po przeniesieniu

realizacja przez Energa Operator SA
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Oznaczenia:

istn.
istn.
istn.
istn.

proj.

budynek technologiczny SUW
studnia gtebinowa
odstojnik wod poptucznych

zbiornik retencyjny wody V=300m’

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GGN-ODGK.6640.400.2022

Polozenie obszaru opracowania Katy

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej | 300602_5 Jarocin — obszar wiejski

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego | 0006 Katy )
Nazwa ukfadu wspdtrzednych prostokatnych ptaskich i wysokosci | 2000 strefa 6, PL-KRON86-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji | — o ——— — —
Data oraz imie i nazwisko osoby, ktdra opracowata mape 126.08.2022, Artur Urbanski
Zaklad Ustug Geodezyjnych L
"GEOPRIM" GEODEIA»UE%WN‘ONY
Ewa Grzelak mgr inz AR ur rgnski

62-800 Kalisz, ul. £édzka 210
tel. 62 307 01 74

NIP 6181178241 REGON 381156623

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych kierownik prac geodezyjnych

Nr ks rob: 36/22, tel. 787-033-888, e-mail: geoprimkalisz@gmail.com

upr. fr 164

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktéry otrzymat zgtoszenie prac: STAROSTA JAROCINSKI
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GGN-ODGK.6640.400.2022
Numer i data wystawienia protokotu : Protokét nr 1 z dn. 09.09.2022
Oswiadczam, Ze dokumenty powstale w wyniku prac geodezyjnych uzyskaly pozytywny wynik
weryfikacji i jestem swiadomy odpowiedzialnoég{l(a{lej za zfozZenie falszywego oswiadczenia.

GEODEFA UPRANNIONY

mqf'inz. AftUrlUrbgriski
! i
...... \Upr-n1642 ). ...
Kierownik prac geodezyjnych i nbmer uprgivnien zawodowych

Proj. zbiornik wyréwnawczy

- pojemnost czynna V=300,0m?

- Srednica wewn. ©9,80m

- Srednica zewn. $10,80m

- powierzchnia zabudowy 91,56m?

- obiekt walcowy o konstrukcji zelbetowej, wylewany, wolnostojacy,
na fundamencie befonowym, wraz z orurowaniem.

Orurowanie zbiornika - rurociagi technologiczne

- rurocigg wody uzdatnionej - na zbiorniki z rur PEHD

- rurocigg wody uzdatnionej - ze zbiornikdw na zestaw hydr. II° z rur PEHD

- rurociagi spustowo-przelewowe z rur PVC

o— - zasuwy odcinajace

--—- - kanalizacja kablowa ¢110 dla kabli i przewodow sterowania dla zbiornikow

—.—— - rurocigg wody uzdatnionej do sieci wodociggowej (przebudowa)

—.—— - przytacze elektroenergetyczne - wewnetrzna linia zasilajaca (przebudowa)

x—x - istn. przytacze elekfroenergetyczne - odcinek do przebudowy

»x—% - istn. ruroc. wody uzdatnionej do sieci wodoc. - odcinek do przebudowy

xx - istn. przewody telekomunikacyjne - do przebudowy wg odrebnego opracowania
- proj. przebudowa przewoddéw telekomunikacyjnych wg odrebnego opracowania

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1, 63-200 Jarocin
Jednostka projektowa: Stadium:
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PT
PR'MEKO Skala rysunku:
ul. tédzka 210, 62-800 Kalisz 1500
tel/fax: 62 767 02 63 Data opracowania:
www.primeko.com.pl primeko@o2.pl Lipiec 2023r.

Nazwa obiektu:

Budowa zbiornika refencyjnego
na ferenie stacji uzdatniania wody w Katach

Adres obiektu:
m. Katy, dz. nr 34/2, 35/2 obreb 0006 Katy, gmina Jarocin

Nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zbiornik refencyjny WOdy V:300m3 Projektant: mgr inz. Ryszard Poptawski N rys.:

granice dziatek

linie rozgraniczajace feren inwestycji

specj. konstr.budow. upr. nr: WKP/0022/P00K/03

Projektant: inz. Jarostaw Grzelak
specj. sanitarna upr. nr: 1131-7132/37/PW/2002

Sprawdzajacy: inz. Jakub Struzynski
specj. konstrbudow. | upr. nr: GPB.I. 7342-95/98




