
Uwaga!

a). przejścia rurociągów i elementy wyposażenia

      zamocować przed betonowaniem zbiornika

      zgodnie z projektem technologii

b). przejścia wykonac jako szczelne systemowe

WIDOK Z BOKU

BETON KLASY C30/37 (B-35) W8

BETON PODKŁADOWY KLASY C12/15

Stal klasy A-IIIN o znaku RB500SP

Średnica gięcia

4 średnice pręta dla Ø < 16mm

7 średnic dla pręta Ø >16mm

PT

Budowa zbiornika retencyjnego
na terenie stacji uzdatniania wody w Kątach

Zbiornik retencyjny wody - dozbrojenie studzienki (niecki)
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