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T\ PLASZCZ ZELBETOWY

ZBIORNIKA

UWAGA:

1. WYMIARY BLACH PODANO W [mm]

2. STAL NIERDZEWNA OH18N9 SPAWANA METOGA "TIG"
W OSEONIE ARGONU

3. KOENIERZ Z BLACHY SPAWAC W POrOWE DrUGOSCI RUP
4. ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ NIE MOGA DOTYKAC
BEZPOSREDNIO DO STALI ZWYKLEJ (ZBROJENIOWEJ)

5. LANCUCH USZCZELNIAJACY TYP "KTW" — DO STOSOWAN
PRZY WODZIE PITNEY

Inwestor:

w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajowka 1, 63-200 Jarocin

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Jednostka projektowa:

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

ul. todzka 210, 62-800 Kalisz

www.primeko.com.pl primeko@o2.pl

Stadium:
PT

PRIMEKO

Skala rysunku:

1:10

tel/fax: 62 767 02 63

Data opracowania:

Lipiec 2023r.

Nazwa
obiektu:

Budowa zbiornika refencyjnego
na ferenie sfacji uzdatniania wody w Kafach

@ Rura stalowa @ Kotnierz stalowy
Lp. | Typ przejscia | Srednica Dz |Grubose blachy| Dlugosc L | Srednica Dw | Szerokos¢ |Grubose blachy| 08¢ sztuk
¢ [mm] [mm] [mm] ¢ [mm] [mm] [mm]
Napenianie

1. D160 PE $219,1 4,0 504 221 60 4,0 1
Spust

2. D160 PE $219,1 4,0 504 $221 60 4,0 1
Przelew

3. D160 PE $219,1 4,0 504 $221 60 4,0 1
Ssanie

4. D160 PE $219,1 4,0 504 $221 60 4,0 1

Adres
obiektu:

m. Katy, dz. nr 34/2, 35/2 obreb 0006 Katy, gmina Jarocin

Nazwa
rysunku:

Zbiornik retencyjny wody - szcze

goty przejst

Projektant:

Sprawdzajacy:
specj. konstr.budow.

mgr inz. Ryszard Poptawski
specj. konstr.budow. upr. nr:

WKP/0022/P00K/03

inz. Jakub Struzynski
upr. nr: GPB.I. 7342-95/98

Nr rys.:

14




