
Uwaga!

a). przejścia rurociągów i elementy wyposażenia

      zamocować przed betonowaniem zbiornika

      zgodnie z projektem technologii

b). przejścia wykonać jako szczelne systemowe

BETON KLASY C 30/37 (B37)

W8, KLASA EXSP. XC2

STAL KLASY A-IIIN (RB500)

BETON PODKŁADOWY KLASY C12/15

ZBROJENIE  ŚCIAN I SŁUPA ZBIORNIKA

± 0,00

Taśma uszczelniająca

+ 4,90

300

200

PRZEKRÓJ

skala 1:50

+ 5,10

400

PT

Budowa zbiornika retencyjnego
na terenie stacji uzdatniania wody w Kątach

Zbiornik retencyjny wody - zbrojenie ścian i słupa
Projektant:  mgr inż. Ryszard Popławski
specj. konstr.budow.  upr. nr: WKP/0022/POOK/03
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