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64_Potarzyca PT 7

mgr inż. Monika Żurawska
upr. nr WKP/0273/PWOS/06

inż. Jarosław Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

inż. Zuzanna Duleba

Komora zaworów zwrotnych
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MARZEC
2026

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
PRIMEKO
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz
tel: 62 767 02 63
email: primeko@o2.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w
Jarocinie, ul. Gajówka 1, 63-200 Cielcza

"Budowa rurociągu wody technologicznej z terenu
nowoprojektowanych otworów studziennych do SUW

Potarzyca, gmina Jarocin"

dz. nr 198/9, 198/8, 198/6, 198/2, 197/2, 397, 398, 384/1,
420, 467/3, 8310, obręb 0010 Potarzyca
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