Bytéw, dnia 20.02.2020 r.

~ KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Bytowie
ul. Wybickiego 9, 77-100 Bytow

Znak sprawy: PZ.5560.5.2.2020 Q/
Egz. nr

PROTOKOL
ustalen z czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 ze zm.) oraz § 10 ust. 112 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Parstwowg Straz Pozarng
Przez:
1) kpt. Pawel Rokuszewski — Zastepca Dowédcy JRG Nr 2 w Miastku
Legitymacja stuzbowa nr 16/2017

2) mt. kpt. Krzysztof Ramczykowski — Specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
Legitymacja stuzbowa nr 10/2016

legitymujacych sie upowaznieniem numer PZ.5560.5.1.2020 z dnia 17.02.2020 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy Pozarnej w Bytowie,
zostaty przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze na:

Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie
Starkowo 10, 77-235 Trzebielino

Kontrola w zwiazku z pisemnym wystgpieniem o wydanie opinii w trybie § 2 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajow innych form
wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
dziatania (Dz. U. z 2017 poz.1657).

Imie | nazwisko oscby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz

Nazwa i adres kontrolowanego : i
- podstawa i zakres upowaznienia

Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy
w Starkowie
Starkowo 10, 77-235 Trzebielino

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego

Beata Kiedrowska — Dyrektor Szkoty
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Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1) kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych;

2) ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwigzan technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym;

3) postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych
warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881),
wykorzystywanymi  w  ochronie przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony
przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajacymi substancje kontrolowane, nowe substancje
lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznionymi.

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:
Wykaz kontrolowanych obiektéw, terendw i urzadzen:

1) Pomieszczenia Szkoly przeznaczone na punkt oraz korytarze sluzgce ewakuacji. Zgodnie z
przetozonym planem (zatgcznik nr 1).

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno$é¢ za realizacje obowiazkéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej:

Nie przedtozono Instrukcji Bezpieczenstwa PoZzarowego. Wiascicielem Szkoty jest Gmina Trzebielino ul.
Wiejska 15, 77-235 Trzebielino.

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

Budynek czesciowo podpiwniczony, posiada 2 kondygnacje nadziemne, wolnostojgcy zaliczony do ZL 111
Dane techniczne:

- wysoko$¢ budynku — b/d

- powierzchnia zabudowy — b/d

- powierzchnia uzytkowa — b/d
- kubatura- b/d
Przedtozona ksigzka obiektu nie zawiera jakichkolwiek informacji na temat budynku.

3. Organizacja ochrony ppoz.

Informacje dotyczace lokalu, w ktorym maja by¢ prowadzone zajecia w ramach punktu:

Lokal nie spetnia wymagar okreslonych w przepisach w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, oraz wymagania ochrony przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia
ludzi ZL |l, dlatego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 wrzesnia 2017 r. w
sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkow tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich dziatania (Dz.U. z 2017 r., poz. 2446) okresla sie zgodnie z § 4 ust. 2 wymienione
wymagania.

1) lokal jest uzytkowany przez nie wiecej niz 25 dzieci; - warunek spetniony

2) lokal znajduje sie na pierwszej kondygnaciji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespét przylegajacych
do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen, przeznaczonych do celdow prowadzenia punktu lub
zespotu; - warunek niespetniony poniewaz wyznaczone pomieszczenia wystepujg w réznych miejscach
rozlokowanych w budynku szkoly. (klasopracownia, oraz w.c. przy Sali gimnastycznej)

3) lokal znajduje sie w strefie pozarowej, w ktérej elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia;
wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyzej drugiej kondygnacji nadziemnej; - brak
dokumentacji technicznej, - warunek niespetniony

i

t Jﬂ Q@‘Wﬂ g




4) lokal posiada co najmniej dwa wyjscia stuzace do celéw ewakuacji, ktére prowadza na zewnatrz
budynku, przy czym jednym z nich sg drzwi wyjsciowe z lokalu, a drugim — inne drzwi lub okno,
umozliwiajgce ewakuacje dzieci w sposéb bezpieczny bezposrednio na zewnatrz budynku; wysoko$é od
dolnej krawedzi okna do poziomu, na ktéry ewakuuje sie dzieci, nie powinna przekraczaé 0,9 m; - warunek
niespeiniony, pomieszczenia wyznaczone na rzecz punktu posiadajg tylko jedno wyjscie
prowadzace na droge ewakuacyjna.

5) przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wytgczeniem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o ktérych mowa w pkt 4, prowadzi fgcznie przez nie wiecej
niz dwa pomieszczenia lokalu, wigczajgc w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i
posiada diugosc nieprzekraczajgca:

a)20 mlub

b) 40 m — przejscie ewakuacyjne nie zostato przekroczone, jednakie z pomieszczen z punktu
prowadzi tylko jedno wyjscie wakacyjne

6) lokal jest wyposazony w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21 A, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, niezaleznie od gaénic zastosowanych w strefie pozarowej, w ktérej znajduje sie
lokal; - warunek spetniony, ww. pomieszczenia zostaly wyposazone w gasnice o skutecznosci
gasniczej 55A.

7) elementy wykoniczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu
spetniajg nastepujgce warunki:

a) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny $cienne i wyktadziny podiogowe sg co
najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymigce,

b) oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materialéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia; - warunek niespeiniony, nie przediozono
dokumentacji technicznej.

8) strefa pozarowa, w ktérej znajduje sie lokal, jest strefg pozarowg okreslang jako ZL, zgodnie z przepisami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zlokalizowang w
obiekcie innym niz tymczasowy obiekt budowlany; - pomieszczenia do punktu wyznaczone w szkole
(zLm.

9) w strefie pozarowej, w ktérej znajduje sie lokal, nie wystepujg inne lokale, w ktérych sa prowadzone
przedszkola, inne punkty lub zespoly, oddziaty przedszkolne w szkolach podstawowych, ani lokale, w
ktdrych jest sprawowana opieka nad dzie¢mi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428); - warunek
niespelniony, w tej samej strefie pozarowej wystepuje oddzial przedszkolny ww. szkole
podstawowej

10) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu sg spetnione wymagania okreélone w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, wiasciwe dla
kategorii zagrozenia ludzi tej strefy pozarowej, w ktérej lokal i te drogi sie znajdujg, w szczegélnosci nie
wystepujg w tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne bedace podstawg do uznania budynku za
zagrazajacy zyciu ludzi; - nie przekroczono dlugosci przej$cia oraz doj$cia ewakuacyjnego dla strefy
pozarowej ZL Il

11) drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajg obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15, a
wyjscia z pomieszczeri na te drogi sa zamykane drzwiami; wymaganie dotyczgce klasy odpornosci
ogniowej nie dotyczy przypadkéw, w ktérych z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, ktére sie nie
pokrywajg ani nie krzyzujg. — warunek spetniony




4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, eqgzekucyijne prowadzone przez PSP
W obiekcie nie przeprowadzano weczesniej kontroli przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.

5. Czynnosci zabronione

| Nie stwierdzono. |

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi

| Nie stwierdzono. |

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidtowosci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru

| Nie stwierdzono. |

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

| Nie stwierdzono. |

9. Sprawnosé€ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

| Nie stwierdzono. |

10. Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Gasnice zalegalizowane do lutego 2021 r

11. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

| Nie stwierdzono. |

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

Przedtozono protokoét z okresowej kontroli przewodéw kominowych wazny do stycznia 2021r. — brak uwag
Przeditozono protokét z okresowe] kontroli instalacji elektrycznej (+odgromowa) wazne do 05.2021 r.- brak
uwag

13. Sprawnosé techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Nie dotyczy

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

Wyznaczone pomieszczenia na potrzeby punktu, wystepuja w réznych miejscach [ usunigto w trakcie kontroli
rozlokowanych w budynku szkoly. (klasopracownia, oraz w.c. przy Sali
gimnastycznej). Lokal nie stanowi zwartego zespotu przylegajacych do siebie i
powigzanych funkcjonalnie pomieszczen.

Brak dokumentacji potwierdzajgcej wykonanie elementow budynku jako [ usunigto w trakeie kontroli
nierozprzestrzeniajgce ognia
Pomieszczenia wyznaczone na rzecz punktu posiadajg tylko jedno wyjscie [ usunieto w trakcie kontroli

ewakuacyjne prowadzgce na droge ewakuacyjna.

Nie przedtozono dokumentacji o dla okfadzin podiogowych oraz statych elementéw | [ usunigto w trakcie kontroli
wyposazenia czy sg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych.

W tej samej strefie pozarowej, w ktdrej planowany jest nowy punkt wystepuje [ usunigto w trakcie kontroli
oddziat przedszkolny w ww. szkole podstawowej.
Budynek szkoty nie zostat wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. O3 usunigto w trakcie kontroli
Nie przedtozono Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla rozpatrywanego O usunigto w trakcie kontroli
obiektu.
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W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami:
Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczen (Dz. U z 2019 r., poz. 821) pouczono
kontrolowanego o koniecznoéci usuniecia wykazanych nieprawidtowosci.

Inne ustalenia:

14. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego

BEAX

Na tym protokét zakoriczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przysfugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokét spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sig z

jego trescig podpisano bez zastrzezen - z-zastrzezeniarni= SPECJALISTA
Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu. ds. kontmmO—mzpoznawczych
" 2f / mi. kpt. Krzysztof Ra. kowslu
........ beole. A our s .
(podpis z podaniem imienia, nazwiska (podpis z podaniem imienia, nazwuska
i stanowiska siuzbowego kontrolowanego) stanowiska sluzbowego k go)
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mgr Beala Kiedrowskq
Szkota Podstawowa
im. Zjednoczonej Europy w Starkowic
Starkowo 10, 77-235 Trzebielino
i Regon 367997167, tel. 598580077



