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CHLODNICE CENTRAL POW. SWIEZE
198 kW; 64 kPa; 1500 |

CHLODNICE CENTRAL POW. OBIEGOWE
411 kW; 119 kPa; 4780 |

KLIMAKONWEKTORY
157 kW; 66 kPa; 2150 |

OGRZEWANIE PODLOGOWE
5kW; 19 kPa; 1401

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE
61 kW; 50 kPa; 1100 |

KLIMAKONWEKTORY
75 kW; 72 kPa; 11101

KURTYNY POWIETRZA
102 kW; 51 kPa; 900 |

NAGRZ. CENTRAL POW. SWIEZE
320 kW; 33 kPa; 17401

NAGRZ. CENTRAL POW. OBIEGOWE
159 kW; 81 kPa; 2250 |
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UWAGA: ZAWORY ROWNOWAZACE ZR1 ZAMONTOWAC W KORYTARZU TECHNICZNYM NA PIONOWYCH ODCINKACH RUR DOLNEGO ZRODLA
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o0—< GRUNTOWYCH GRUNTOWYCH GRUNTOWYCH GRUNTOWYCH GRUNTOWYCH GRUNTOWYCH GRUNTOWYCH GRUNTOWYCH

OZNACZENIA:

PRZEWODY GRZEWCZE/CHLODNICZE - ZASILENIE
PRZEWODY GRZEWCZE/CHLODNICZE - POWROT
PRZEWODY DOLNEGO ZRODLA - ZASILENIE
PRZEWODY DOLNEGO ZRODLA - POWROT
ZAWOR KULOWY KOLNIERZOWY*
ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY DN20
CZUJNIK TEMPERATURY (TULEJA L=50mm; d=6mm)
ZAWOR ZWROTNY MIEDZYKOLNIERZOWY*
FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY*
MANOMETR
T TERMOMETR

4;—1 ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY DN20
_X_ ZAWOR SPUSTOWY ZE ZtACZKA DO WEZA

* - DLA SREDNIC PONIZEJ DN50 STOSOWAC ARMATURE GWINTOWANA,
POZOSTALE OZNACZENIA WG OPISU TECHNICZNEGO

Zmiany typu zbiornikoéw buforowych,
5 |06.03.2019 | 5aq0pnika cw.u, i wymiennikow ciepta AD
Zmiany schematu spowodowane
4 | 24.07.2018 korektami wytycznych dot. AD
instalacji wewnetrznych.
Wskazanie miejsca uzupetniania
3 |21.09.2017 zladu glikolem. AD
Dostosowanie maszynowni do zmian w
2 | 06.07.2017 instalacjach wewnetrznych. AD
Zmiana sposobu rozdzialu mocy
grzewczej i chlodniczej.
NR | DATA TEMAT REWIZJI OPRACOWAL
TABELA REWIZJI
INWESTOR:

Muzeum MUZEUM JOZEFA PILSUDSKIEGO

Jbzefa Pitsudskiego ul. Oleandrow 5, 05-070 Sulejéwek,

w Sulejowku Biuro: ul. Dominikanska 25, 02-738 Warszawa
T: (22) 842 04 25

P

AUTORZY KONCEPCJI:

arch. Krzysztof Jaraczewski
arch. Radostaw Kacprzak

GENERALNY WYKONAWCA:

PORR S. A.

ul. Hotubcowa 123, 02- 854 Warszawa
T: (22) 22 266 99 00,
E: porr.warszawa@porr.pl
GENERALNY PROJEKTANT:
PIG Architekci Sp. z 0.0.
ul. Stepiniska 22/30 lok. 506a, 00-739 Warszawa
T: +48 882 998 922
E: info@pigarchitekci.pl
www: www.pigarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANZOWY:

Euros Energy Sp. z 0.0.

ul. Postepu 21, 005-080 Mo$ciska
T: +48 22 250 16 05-08

F: +48 22 250 16 09

WWW: WwWWw.eurosenergy.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

KOMPLEKS MUZEUM JOZEFA PILSUDSKIEGO W SULEJOWKU
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng
potozony w Sulejowku przy ul. Pitsudskiego

na dziatkach 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57/2, 57/3, 57/5 ,58, 158
jednostka ewidencyjna 141215_1 obrgb 0031 na terenie zabytkowego
zespotu willowego "Milusin" wpisanego do rejestru zabytkoéw

pod nr A-1348

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN
Adrian Dziarnowski Wa/300-01
SPRAWDZAJACY
Justyna Lodej MAZ/0317/PWOS/11
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA FAZA PROJEKTU
INSTALACJE SANITARNE PROJEKT WYKONAWCZY
OPRACOWAL SKALA DATA REWIZJA
AD - 07.2017 5

TYTUL RYSUNKU

Schemat maszynowni grzewczo-chtodniczej
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