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OZNACZENIA

UKLAD SIECI: TN-S

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ:

1. PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM - IZOLOWANIE CZESCI CZYNNYCH
2. PRZED DOTYKIEM POSREDNIM - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

SYMBOL NAZWA

@ Projektowany przycisk sterownia GWP, HDGs (PH90) 3x2,5mm2
[ ] Istniejaca skrzynka ZG (zabezpieczenie giéwne obiektu)
- Projektowana skrzynka pomiarowa wg. rys E6
] Projektowana tablica giéwna wg. rys E4

5x16mm?

Projektowany obwdd WLZ (od TL do RG) YKY

wyzwalacz GWP (TL)

Projektowany obwéd od przycisk GWP (PGWP) do

Projektowany obwéd ekwipotencjalny LGy 1x16mm?

Miejscowa szyna wyréwnawcza

MSW
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