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Podstawowe dane techniczne: /godnos&¢ z normami:
In czeS§¢ pomiarowa max: 160 A ["PN—EN 61439-1:2011;
| YT - —PN—-EN 61439-5: 2011;
n czgs¢ zfgczowa max: 400A /630A |-PN—E 05163:2002;
Naplecie znamionowe: —PN—EN 60529: 2003;

blec! . ___ 230/400 V_I7oNTEN 82262: 2003
Napigcie znamionowe izolacj: 500/690 V |-PN-EN 62208:2011;

Napiecie udarowe wytrz.czesci ztgcz./pomiar.: —PN—EN 50274:2004;

P — ‘}/ @ d /p 8/4 KV —PN—EN 60695—11-10: 2002 /A1: 2005
Czgstotliwos¢ znamionowa: 50~60 Hz |-PN-EN 60947—1:2010//A1:2011
Stopnie ochronv: —PN—EN 60947—-3:2009/A1: 2012

P Y - K10, IP 44 —PN—EN 60269—1:2010/A1:2012
Temperatura pracy: —25~55 C |-PN—-EN 60269—2: 2010/
lcw prgd znam krétkotrwaty wytrzy.: —PN—EN 60898-1:2007/IS1: 2008

PTq y W2y 20 KA | pN_EN 60898—1:20077/A13: 2012
Ipk prqd znam szczytowy wytrzy.: 40 kA |-PN—E 90054:1987
- . —PN—EN 60044-1
Dopuszczalny cz/oos trwania fuku elekt.: 100 ms "N SEP—P—001
Klasa ochronnosci: —N SEP—F—002

Schemat elektryczny

Ztacze pomiarowe (elewacja budynku)

z wyzwalaczem wzrostowym AC 230V
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Giéwny wylacznik pradu GWP
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Kierunek projektowana RG w obiekcie

Przycisk PGWP przy wejsciu gltéwnym
YKY 5x16mm?

HDGs 3x2,5mm? (projektowany)
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INWESTOR: Gmina Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15
57-200 Zabkowice Slaskie
TYTUL OPRACOW: Modernizacj; i wraz z wyp zeniem w Szkole Podstawowej nr 3

DATA:

05-2022

w Zabkowicach $laskich, ul. Orkana 32

instalacje elektryczhe
projektnat:

mgr inz. Daniel Zmarlak

NR. UPRAWNIEK:

DOS/0198/PBE/17

PODPIS:

NAZWARYSUNKU: | Ztigcze pomiarowe TL

PPH.U. "ELJnstal' D. Zmarbk

FORMAT:
A3

NRRYS.

57200 Iabkowice Sigskie, ul. Okrgina 5
tel: 600 475 989, email: biuro@eHnstal.eu

STADIUM:

PROJEKT WYKONWACZY

Eb

DATA OPRACOWANIA:
04.05.2022




