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Garczyn, dnia 23.05.2023 r.

PCM.272.1.2023

Odpowiedzi na pytania

Powiatowe Centrum Miodziezy w Garczynie, Garczyn 1, 83-400 Koscierzyna udziela
odpowiedzi na pytania/wnioski zamieszczone na platformie e-Zaméwienia w dniu 19 maja
2023 r, dotyczgce realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku ustug turystycznych:

a) Prace zewnetrzne w PCM Garczyn

b) Prace adaptacyjne w PCM Garczyn”.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu ,,Pomorskie z Ukraing” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
nr projektu RPPM.14.01.00-22-0001/22

Pytanie/Wniosek 1

Dotyczy propozycji wykonania zamiennej instalacji grzewczej tj. ogrzewania opartego na
jednostkach klimatyzacyjnych z funkcjg grzania. Propozycja przewiduje, ze w kazdym
pomieszczeniu zostanie zamontowana jednostka wewnetrzna zasilana agregatem
zewnetrznym umozliwiajgca szybkie ogrzanie, a dodatkowo chtodzenie pomieszczenia.

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy wyraza zgode na zaproponowane rozwigzanie zamienne tj. ogrzewanie oparte
na jednostkach klimatyzacyjnych z funkcjg grzania w pomieszczeniach oznaczonych
w projekcie jako 2/01 - sala zajeciowa, 2/02 - sala zajeciowa, 2/03 - pomieszczenie
pomocnicze.

Warunkiem dopuszczenia rozwigzania zamiennego jest utrzymanie wartosci zamowienia na
poziomie okreslonym w Umowie PCM.272.2023 z dnia 14.04.2023 r.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu karty urzadzen
przewidzianych do zamontowania w wariancie zamiennym oraz opracowania projektu
technicznego instalacji grzewczej, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jednoczesnie wskazuje, ze w przypadku zastosowania rozwigzania zamiennego, nalezy
wykonac¢ rowniez, w celu ochrony przed wychtodzeniem pomieszczenia, zaprojektowane
kurtyny powietrzne nad drzwiami uruchamiane kontraktonami w drzwiach, ktére przewidujg
funkcje grzania (a nie jak, sugeruje we wniosku Wykonawca - "bez funkcji grzewczej").

Powyzsze zostato wyraznie okreslone w pkt. 2.8 projektu elektrycznego (ogrzewanie):

"2.8. Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie pomieszczen zrealizowane zostanie za pomocg elektrycznych mat grzewczych.
Podtgczenie mat grzewczych do instalacji wykona¢ za pomoca regulatoréw temperatury.
Termoregulator montowa¢ w puszce do ktérej doprowadzic:

- przewaod zasilajgcy (230V)

- przewdd zasilajgcy przewod grzewczy

- przewdd czujnika temperatury w rurce ostonowe;j

Nad wejsciami zamontowane zostang kurtyny powietrzne z czujnikiem drzwiowym
umozliwiajgcym automatyczne wiaczenie na okreslony czas po otwarciu drzwi.
Kurtyna bedzie stuzyé réwniez jako urzadzenie wspomagajace ogrzewanie
i zabezpieczajace przed spadkiem temperatury.
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Sterowanie ogrzewaniem (matami oraz kurtyng) odbywacé sie bedzie za pomocg termostatu
wyposazonego w timer tygodniowy umozliwiajgcy zaprogramowanie czasu ogrzewania na
kazdy dzien tygodnia."

Pytanie/Wniosek 2
Dotyczy wyjasnienie rozbieznosci w projekcie dotyczacych instalacji przeciwpozarowej.

Odpowiedz 2

Zgodnie z dokumentacjg projektowg do wykonania sg dwa hydranty zewnetrzne na poziomie
parteru oraz dwa hydranty wewnetrzne na pietrze. W zwigzku z tym nalezy wykonac wszystkie
zaplanowane hydranty.

W zafgczeniu przekazujemy wnioskowane rozwigzania projektowe dotyczgce instalacji
hydrantowe;j.

Preferowane rozwigzanie techniczne - wewnetrzne hydranty nawodnione, a zewnetrzne
napetniane przez zawor odcinajgcy potgczony z zaworem pierwszenstwa.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeznaczenia na wykonanie instalacji hydrantowej dodatkowych
Srodkéw, poniewaz wskazany wyzej zakres robdt zostat okreslony w dokumentacji
projektowej, ktéra stanowita dla Wykonawcy podstawe oszacowania kosztow przed ztozeniem
oferty.

DY, TOR

iestdw Baryta

Zatgcznik:

1. Rozwigzanie projektowe dotyczgce instalacji hydrantowe;.
Otrzymuje:

2.  Wykonawca

3.  https://e-bip.org.pl/pcmgarczyn/

4. https://ezamowienia.gov.pl

5. ala
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