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WNIOSEK 

 

Dot. Odpowiedzi z dnia 23.05.2023r. PCM.272.1.2023 

W nawiązaniu do naszego wniosku z dnia 19.05.2023r. oraz Państwa odpowiedzi z dnia 23.05.2023r. 

dotyczące instalacji hydrantowej proszę o doprecyzowanie szczegółów technicznych.  

1. W odpowiedzi mowa o „preferowanym” rozwiązaniu technicznym - wewnętrzne hydranty 

nawodnione, a zewnętrzne napełniane przez zawór odcinający połączony z zaworem 

pierwszeństwa. Z kolei na załączonym rysunku została przedstawiona instalacja w pełni 

nawodniona, w tym hydranty zewnętrzne co naraża je na uszkodzenie w warunkach zimowych. 

Logika przedstawionej na rysunkach instalacji nie współgra z możliwością włączenia w tę 

instalację zaworu pierwszeństwa i nie przedstawia sposobu oraz lokalizacji jego włączenia. 

2. Zgodnie z nomenklaturą oznaczania średnic rury z tworzyw, oznacza się jako średnice 

zewnętrzną uwzględniającą grubość ścianki rury. Z kolei rury stalowe używane w instalacjach 

hydrantowych są oznaczane średnicą wewnętrzna bez uwzględniania grubości ścianki – 

przepływ nominalny. Proszę o przeanalizowanie użytych średnic w instalacji wodociągowej, 

potwierdzenie prawidłowości ich dobrania oraz określeniu czy w projekcie mowa o średnicy 

wewnętrznej, czy zewnętrznej.   

Dotychczas przedstawione rysunki nie wyczerpują tematyki prawidłowo działającej instalacji. Z 

uwagi na to, że jest to instalacja przeciwpożarowa, mająca wpływ na warunki bezpieczeństwa, proszę 

o przedstawienie szczegółowego rozwiązania projektowego. Prosimy o potraktowanie tematu jako 

pilnego, gdyż ma ona wpływ na roboty branży konstrukcyjno–budowlanej, które mogą  być 

wykonywane dopiero po wykonaniu instalacji wodociągowej. Opóźnienia w tej kwestii niosą ryzyko 

opóźnienia wykonania całego zadania. 
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