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Pieczeé stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKOL KONTROLI Nr 35/N.HK/2021

Torun 28.04.2021 r.

(miejscowo$6 i data)

przeprowadzonej przez

Anne Dorociak, Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi, nr upowaznienia 24/2021

Aleksandre Kalinowska, Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi, nr upowaznienia 74/2021
(imie i nazwisko, kombrka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontroinych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez

Parnstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Toruniu
(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarmej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej
Inspekgcji Sanitamej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w zwigzku z art. 67 §1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
1. Podmiot kontrolowany

Szkofa Podstawowa Nr 8

ul. £ yskowskiego 28, 87-100 Toruri
tel/fax.: 56 648 56 70

e-mail: szkola8@zs8.eu

(pelna nazwe/adres/telefon/faks/poczte elektroniczns)

2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu

Kryta plywalnia Szkoly Podstawowej Nr 8
ul. tyskowskiego 28, 87-100 Toruri
telffax.: 56 648 56 70

e-mail: szkola8@zs8.eu
(peina nazwe/adres/telefon/faks/poczta elektronicznafrodzaj prowadzonej dziateinosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna ocdpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

Gmina Miasta Torun
(imig i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zatozycielskiiv przypadku spétki cywilnej wymienic wszystkich wspbinikéw))

ul. Waly gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruri

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spéiki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspélnikéw/telefon/ffaks/poczta elektroniczna))
4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio 879-00-01-014/871557834/85.20.2Z

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Grzegorz Bortnowski, dyrektor szkoly
(imie i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontroiowanego podmiotu® /
nie dotyczy L 7
(imie i nazwisko/stanowisko/dane upowaznisjgcego/data wydania upowaznienia/nr) /

7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole™® g

Pawetl Machatowski, kierownik gospodarczy
imie i nazwisko/stanowisko/inne)
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ILINFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1.

Data i godzina rozpoczecia kontrofi 28.04.2021 r. 11.40

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstapienia od zawiadomienia: samorzadowa jednostka budzetowa podiegfa pod Gmine

Miasta Torunia
Data i godzina zakoriczenia kontroli 28.04.2021 r. 13.40

5. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowos$ci* nie dotyczy

Zakres przedmiotowy kontroli

Stan sanitarno-higieniczny obiektu oraz sprawdzenie przestrzegania zapiséw ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. 0 ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrob6w tytoniowych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 276).

. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

nie dotyczy

(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano prébki do badar laboratoryjnych**
— nr i nazwa protokotu/éw™

nie dotyczy
Podczas kontroli wykonano zapis dZzwieku lub obrazu*
nie dotyczy

10.Korzystano* z wynikéw badan i pomiaréw

1). Dziennik badania parametréw wody w niecce basenu i brodzikach.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

1). Dziennik badania parametréw wody w niecce basenu i brodzikach.

2). Protokoty deratyzacji.

12.Wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr nie dotyczy

. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne

dia ustalen kontroli

Stan formalno-prawny: samorzadowa jednostka budzetowa podlegfa pod Gmine Miasta Torunia.
Obowiazuje decyzja Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu
Nr 1024/50/N.HK/20 z dnia 20.05.2020 r. dotyczaca doprowadzenia jako$ci wody cieplej
w natryskach do zgodnej z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
09.11.2015 r. w sprawie wymagari jakim powinna odpowiada¢ woda na pfywalniach (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektuy,
stanu sanitarno-higienicznego

1). Na plywalnie skiadaja sie nastepujace pomieszczenia: hol, 2 szatnie meskie z zapleczem
sanitarnym (umywalki do rak, 2 toalety w tym 1 przystosowana dla os6éb niepelnosprawnych,
2 pisuary, 3 natryski), 2 szatnie damskie z zapleczem sanitarnym (umywalki do rak, 2 toalety w tym
1 przystosowana dla os6b niepefnosprawnych, 3 natryski), hala z niecka basenowa, pomieszczenie
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dla ratownikow, pomieszczenia socjalne dla ratownikéw i nauczycieli, maszynownia,

pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu i pomieszczenie dozowania pH z dostepem do
umywalki, natrysku i urzadzenia do plukania oczu.

2). W dniu kontroli w/w pomieszczenia i ich elementy wyposazenia utrzymane czysto, w dobrym
stanie sanitarno-higienicznym i sanitarno-technicznym.

3). Plywalnia posiada 1 obieg wody w ukfadzie: rynny przelewowe, zbiornik wyréwnawczy, stacja
oczyszczania (profiltry, koagulacja, filtracja, dezynfekcja, korekta pH), system doplywu wody do
niecki basenoweyj.

4). Oczyszczanie wody basenowej polega na:

- oczyszczaniu mechanicznym na profiltrach;

- koagulacji za pomoca preparatu FlokTix (wodny roztwér chioru wodorotlenku glinu);

- filtracji na filtrach piaskowych;

- dezynfekcji za pomoca lampy UV i preparatu ChiorTix (podchioryn sodu);

- korekty pH za pomoca kwasu siarkowego 50%.

5). Woda w niecce basenowej przejrzysta, bez widocznych zanieczyszczen. Niecka basenowa
czyszczona jest codziennie za pomocq odkurzacza. Woda w niecce basenowej catkowicie
spuszczana jest raz w roku lub czesciej gdy zachodzi taka koniecznosé. Wéwczas powierzchnie
niecki sq czyszczone i dezynfekowane. Niecka nie jest wyposazona w urzadzenia wytwarzajace
aerozol wodno-powietrzny. Otoczenie niecki utrzymane czysto. Czyszczenie i mycie otoczenia
niecki (w tym kratek odpfywowych) odbywa sie na biezgco i uzaleznione jest od ilosci oséb
korzystajacych z ptywalni. Dezynfekcja otoczenia niecki wraz z kratkami odpfywowymi prowadzona
Jjest dwa razy dziennie lub czesciej, w zaleznos$ci od potrzeb, za pomoca preparatu TixSanit $-001
i AlkaTix Z-002. Powierzchnie w/w kratek odplywowych czyszczone sg gruntownie z odbarwieri
powstalych w wyniku stosowania Srodkéw do dezynfekcji dwa razy w roku.

Dodatkowo stosowany jest preparat ChloraMinex przeznaczony do neutralizacji chloru zwigzanego
w wodzie basenéw kapielowych, redukuje takze stezenie chloroformu i 3 THM.

6). Woda w brodzikach do plukania stép przejrzysta, bez widocznych zanieczyszczer.
Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni brodzikéw do plukania stép odbywa sie codziennie, po
zZakoniczeniu uZytkowania pfywaini lub czesciej gdy zachodzi taka potrzeba. Brodziki posiadajg
osobne obiegi wody. Zawarto$¢ chioru wolnego w wodzie w brodzikach do pfukania stép za okres
od 13 kwietnia 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r. wynosifa od 1,4 mg/l do 1,6 mg/I.

7). Urzadzenia sanitarne oraz powierzchnie zmywalne w szatniach, sanitariatach i natryskach
utrzymane czysto. Po kazdej grupie zajeciowej w/w pomieszczenia sa myte i dezynfekowane.
Srodkami stosowanymi do dezynfekcji powierzchni sa TixSanit $-001, AlkaTix Z-002, Trisept Max
a do dezynfekcji urzadzen sanitarnych stosuje sie Domestos.

8). W sanitariatach zapewniono mydfa w plynie w podajnikach, reczniki jednorazowego uzytku, ptyn
do dezynfekcji rak, papier toaletowy i pojemniki na odpady.

9). Prowadzona jest biezgca obserwacja wody na plywalni oraz rejestr wynikow pomiaréw
parametréow jakosci wody na plywalni. Powyzsze udokumentowane jest w dzienniku badania
parameiréw wody w niecce basenu. Kontrola w/w dziennika za okres od 13 kwietnia 2021 r. do
28 kwietnia 2021 r. nie wykazala wystapienia w niecce incydentu kafowego lub wymiotnego. Wyniki
pomiarébw parametréw jakosci wody na plywalni (pH, potencjaf redoks, stezenie chloru wolnego
i zwigzanego oraz temperatura wody) rejestrowane sg co 4 godziny (7:00, 13:00, 17:00 i 21:00).
Kontrola wynikéw w/w parametréw za okres od 13 kwietnia 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r. wykazafa,
Zze wartosci potencjatu redoks wynoszg od 635 mV do 728 mV przy dopuszczalnej minimalnej



Strona4z5
wartosci 750 mV., Wediug oswiadczenia kierownika gospodarczego najprawdopodobniej przyczyna

tak niskich warto$ci potencjalu redoks jest bfad pomiarowy urzadzenia - sondy mierzacej potencjat
redoks. W najblizszym czasie urzadzenie pomiarowe zostanie wyczyszczone i skalibrowane.
Pozostate badane przez zarzadzajacego plywalnia parametry speiniaja wymagania fizyko-
chemiczne jakim powinna odpowiadac¢ woda na plywalniach.

10). Zarzadzajacy plywalnia prowadzi kontrole wewnetrzng jakosci wody do kapieli zgodnie
z ustalonym z PPIS w Toruniu harmonogramem. Analizy wody na plywalni realizuje Laboratorium
PSSE w Toruniu.

11). Ostatnie otrzymane od w/w laboratorium wyniki badan wody na plywalni i zbiorcza roczna
ocena jakosci wody na plywalni dokonana przez PPIS w Toruniu umieszczone sg na tablicy
informacyjnej zlokalizowanej w holu plywalni oraz na stronie internetowej szkofy.

12). W zwiazku z wystapieniem na terenie kraju epidemii SARS-CoV-2 w obiekcie zapewniono $rodki
do dezynfekcji rak (w holu gféwnym plywalni i w sanitariatach). Dezynfekcja powierzchni
dotykowych w szatni, pod natryskami i w toaletach dokonywana jest po kazdej grupie zajeciowej.
Prowadzona jest réwniez dezynfekcja powierzchni wsp6inych takich jak klamki, uchwyty, wigczniki
Swiatla itp.

Obecnie z plywalni korzystaja zawodnicy kadry narodowej w sportach olimpijskich Uczniowskiego
Kiubu Sportowego OSEMKA z/s przy ul. tyskowskiego 8 w Toruniu nalezacego do Polskiego
2Zwiazku Plywackiego oraz uczniowie klas sportowych I-lll w ramach zaje¢ wychowania fizycznego.
13). W obiekcie obowigzuje zakaz palenia. Informacja o zakazie palenia umieszczona jest
w widocznym miejscu.

14). Zabiegi DDD przeprowadza Zakiad Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Teresa Jeszka z/s
w Toruniu przy ul. Elektrycznej 32. Zabiegi przeprowadzane sa dwa razy w roku (kwiecien
i pazdziernik). Preparaty w formie pasty lub kostki wykfadane sa na oznakowanych papierowych
tackach pokarmowych.

Nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktdre naruszono®
a) nie dotyczy

b)

c)

Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*

Dazy¢ do utrzymania potencjatu redoks na poziomie min 750 mV.

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1.

Omdéwiono wyniki kontroli, dokonano wpisu do ksigzki kontroli

Nie wniesiono uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

Poprawki i uzupetnienia do protokotu — nie naniesiono

(podac: numer strony protokolu, okreslenia lub wyrazy bledne j te, ktére je zastepuja)

Za stwierdzone nieprawidtowosci wymienione w protokole w czesci lil pkt 3 lit nie dotyczy
nie nafozono grzywne w drodze mandatu karnego na

nie dotyczy

(imie i hazwisko/stanowisko)
w wysokos$ci stownie
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(nr mandstu karnego)
(podstawa prawna)
5. Upowaznienie do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego nr 26 z dnia 20.03.2015 r.

wydane przez

Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu
{nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata

7. Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu

nie dotyczy
{imig i nazwisko/adres)

8. Protokét zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach
9. Z trescig protokotu kontroli zapoznano sie

10. W przypadku odmowy podpisania protokolu nalezy wpisa¢ powdd odmowy podpisania protokotu
nie dotyczy

(czytelny podpis 0séb obecnych podczas kontroli)

Ao, Dowowolhe o Abant . lhondde

{czytelny podpis kontroiujgcego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokél kontrali sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu 28.04.2021 r.

(czytelny podpis osoby odbierajgcej protokdt i pieczeé podmiotu)

W trakcie kontroli nie wykorzystano formularze kontroli nie dotyczy

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokolu kontroli mogg zosta¢ zgloszone
zastrzezenia do ustaler} stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotycza warunkdéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wglgdu w dokumentacje v siedzibie wiadciwej
stacji sanitarno-epidemiologiczneyj.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"






