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Piecze¢ stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKOL KONTROLI Nr 29/N.HS/2023
Torur 21.02.2023 r.

(miejscowosé i data)

przeprowadzonej przez

Anne Dorociak, Sekcja Higieny Srodowiska, nr upowaznienia 24/2023
Rafata Niekra$, Sekcja Higieny Srodowiska, nr legitymacji 130

(imie i nazwisko, komdrka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez

Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu
(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitamej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z p6Zn. zm.), w zwigzku z art. 67 §1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy
z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.).

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
1. Podmiot kontrolowany

Gmina Miasta Toruri

ul. Waly gen. Sikorskiego 8, 87-100 Torun
Szkola Podstawowa Nr 8

ul. tyskowskiego 28, 87-100 Toruri
tel/fax.: 56 648 56 70

e-mail: szkola8@zs8.eu

(peina nazwa/adresAelefon/ffaks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu

Kryta plywalnia Szkoly Podstawowej Nr 8
ul. tyskowskiego 28, 87-100 Toruri
tel/fax.: 56 648 56 70

e-mail: szkola8@zs8.eu

(pefna nazwaladresftelefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dzialalnosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

Gmina Miasta Torun

ul. Waty gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruri

Szkota Podstawowa Nr 8

ul. tyskowskiego 28, 87-100 Torun

tel/fax.: 56 648 56 70

e-mail: szkola8@zs8.eu

(imie i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zafoZycielski/w przypadku spoiki cywilnej wymieni¢ wszystkich wspéinikow))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spéiki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspéinikéw/telefon/faks/poczta elektroniczna))
4. NIP/REGON/PKD — odpowiednio 879-00-01-014/871557834/85.20.Z

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Danuta Rajczak-Zalewska, dyrektor szkoly
(imig i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imie i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgcego/data wydania upowaznienia/nr)
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7. Inne osoby, w obecnosci ktorych przeprowadzono kontrole*

Pawet Machatowski, kierownik gospodarczy
(imig i nazwisko/stanowisko/inne)

ILINFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

-—

. Data i godzina rozpoczecia kontroli 21.02.2023 r. 11.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstapienia od zawiadomienia: samorzagdowa jednostka budzetowa podlegta pod Gmine

Miasta Torunia

4. Data i godzina zakonczenia kontroli 27.02.2023 r. 13.30

5. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowoséci* nie dotyczy

Zakres przedmiotowy kontroli

Stan sanitarno-higieniczny plywalni, pobér prébek wody z plywalni do badar laboratoryjnych oraz
sprawdzenie przestrzegania zapiséw ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobéw tytoniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 276).

Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

nie dotyczy
{nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano probki do badari laboratoryjnych**
—nr i nazwa protokotu/éw*

nie dotyczy
Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu*

nie dotyczy

10.Korzystano* z wynikéw badari i pomiarow

1). Dziennik badania parametréw wody w niecce basenu.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

1). Dziennik badania parametréw wody w niecce basenu.

12.Wykaz dokumentdw zataczonych do protokotu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr nie dotyczy

. WYNIKI KONTROLI

1.

Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne
dla ustalen kontroli

Stan formalno-prawny: samorzgdowa jednostka budzetowa podlegfa pod Gmine Miasta Torunia.
Obowiazujg decyzje Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu
Nr 1024/50/N.HK/20 z dnia 20.05.2020 r. oraz Nr 332/68/N.HK/21 z dnia 16.07.2021 r. dotyczace
doprowadzenia jakosci wody cieplej w natryskach do zgodnej z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagarn jakim powinna
odpowiada¢ woda na pfywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Informacje istotne dla ustalery kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego

1). Na plywalnie skiadaja sie nastepujace pomieszczenia: hol, 2 szatnie meskie z zapleczem
sanitarnym (umywalki do rak, 2 toalety w tym 1 przystosowana dla os6b niepeinosprawnych,
2 pisuary, 3 natryski), 2 szatnie damskie z zapleczem sanitarnym (umywalki do rak, 2 toalety w tym
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1 przystosowana dla os6b niepeinosprawnych, 3 natryski), hala z niecka basenowa, pomieszczenie
dla ratownikéw, pomieszczenia socjalne dla ratownikéw i nauczycieli maszynownia,
pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu i pomieszczenie dozowania pH z dostepem do
umywalki, natrysku i urzagdzenia do piukania oczu.
2). W dniu kontroli w/w pomieszczenia i ich elementy wyposazenia utrzymane czysto.
3). Plywalnia posiada 1 obieg wody w ukfadzie: rynny przelewowe, zbiornik wyréwnawczy, stacja
oczyszczania (profiltry, koagulacja, filtracja, dezynfekcja, korekta pH), system doplywu wody do
niecki basenowej.
4). Oczyszczanie wody basenowej polega na:
- oczyszczaniu mechanicznym na profiltrach;
- koagulacji za pomoca preparatu FlokTix (wodny roztwér chloru wodorotlenku glinu);
- filtracji na filtrach piaskowych;
- dezynfekcji za pomoca lampy UV i preparatu ChlorTix (podchioryn sodu);
- korekty pH za pomoca kwasu siarkowego 50%.
5). Woda w niecce basenowej przejrzysta, bez widocznych zanieczyszczen. Niecka basenowa
czyszczona jest codziennie za pomocq odkurzacza. Woda w niecce basenowej calkowicie
spuszczana jest raz w roku lub cze$ciej gdy zachodzi taka konieczno$é. Wéwczas powierzchnie
niecki sq czyszczone i dezynfekowane. Niecka nie jest wyposazona w urzgdzenia wytwarzajgce
aerozol wodno-powietrzny. Otoczenie niecki utrzymane czysto. Czyszczenie i mycie otoczenia
niecki odbywa sie codziennie. Dezynfekcja otoczenia niecki prowadzona jest razy dziennie
za pomocg preparatu TixSanit S-001, AlkaTix Z-002 i roztworu podchlorynu sodu. Powierzchnie
kratek odpfywowych myte i czyszczone sa 1 w miesigcu a gruntowne czyszczenie z odbarwien
powstalych w wyniku stosowania $rodkéw do dezynfekcji dwa razy w roku.
6). Woda w brodzikach do pfukania stop przejrzysta, bez widocznych zanieczyszczen.
Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni brodzikéw do pfukania stép odbywa si¢ codziennie, po
zakoriczeniu uzytkowania plywalni lub cze$ciej gdy zachodzi taka potrzeba. Brodziki posiadaja
osobne obiegi wody. Zawarto$é chloru wolnego w wodzie w brodzikach do ptukania st6p w dniu
kontroli wynosita 1 mg/l.
7). Urzadzenia sanitarne oraz powierzchnie zmywalne w szatniach, sanitariatach i natryskach
utrzymane czysto. Po kaidej grupie zajeciowej w/w pomieszczenia sa myte. Dezynfekcja
w/w powierzchni odbywa sie raz dziennie lub cze$ciej w zaleznosci od potrzeb. Srodkami
stosowanymi do dezynfekcji powierzchni sa TixSanit S-001 i AlkaTix Z-002 a do dezynfekcji
urzadzen sanitarnych stosuje sie Domestos.
8). W sanitariatach zapewniono mydfa w plynie w podajnikach, reczniki jednorazowego uZytku,
papier toaletowy i pofjemniki na odpady.
9). Osoby korzystajace z plywalni maja obowigzek noszenia klapek przeznaczonych tylko do
poruszania si¢ po plywalni. Obowiazek ten obowigzuje w szatniach, pod natryskami, w sanitariatach
i na hali basenowej.
10). Prowadzona jest biezaca obserwacja wody na plywalni oraz rejestr wynikow pomiaréw
parametréw jakosci wody na plywalni. Powyisze udokumentowane jest w dzienniku badania
parametrow wody w niecce basenu. Kontrola w/w dziennika za okres biezgcego miesigca (luty)
nie wykazala wystapienia w niecce incydentu kafowego lub wymiotnego. Wyniki pomiaréw
parametréow jakosci wody na plywalni (pH, potencjal redoks, steienie chloru wolnego
i zwigzanego oraz temperatura wody) rejestrowane sa co 4 godziny (7:00, 11:00, 15:00 i 19:00).
Badane przez zarzadzajacego plywalnia parametry speiniaja wymagania fizyko-chemiczne jakim
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powinna odpowiada¢ woda na plywalniach. WartoSci potencjafu redoks ponizej 750 mV

odnotowano tylko w niektérych dniach lub godzinach uzytkowania plywalni.

11). Zarzadzajacy plywalnia prowadzi kontrole wewnetrzna jakosci wody do kapieli zgodnie
z ustalonym z PPIS w Toruniu harmonogramem. Analizy wody na plywalni realizuje Laboratorium
PSSE w Toruniu.

12). Ostatnie otrzymane od w/w laboratorium wyniki badann wody na plywalni i zbiorcza roczna
ocena jakosci wody na plywalni dokonana przez PPIS w Toruniu umieszczone sg na tablicy

informacyjnej zlokalizowanej w holu plywalni oraz na stronie internetowej szkofy.

13). W czasie wolnym od zaje¢ na plywalini przeprowadzone zostang prace konserwatorskie.

14). W obiekcie obowigzuje zakaz palenia. Informacja o zakazie palenia umieszczona jest
w widocznym miejscu.

Nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisow prawnych, ktore naruszono*
a) nie dotyczy

b)

c)

Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1.

Omodwiono wyniki kontroli, dokonano wpisu do ksigzki kontroli

Nie wniesiono uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

Poprawki i uzupetnienia do protokotu — nie naniesiono

(podad: numer strony profokolu, okreslenia lub wyrazy bledne i te, ktére je zastepuja)

Za stwierdzone nieprawidtowosci wymienione w protokole w czesci lll pkt 3 lit nie dotyczy
nie natozono grzywne w drodze mandatu karego na

nie dotyczy

(imig i nazwisko/stanowisko)

w wysokosci stownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

. Upowaznienie do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego nr 24/2022 z dnia 22.04.2022 r.

wydane przez

Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu
(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitamej)

. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.

Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata
Dane osoby odmawiajacej przyjecia mandatu

nie dotyczy
(imie i nazwisko/adres)

Protokdt zostatl sporzgdzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

Z trescig protokotu kontroli zapoznano sie
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10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powod odmowy podpisania protokotu
nie dotyczy

r?c_[,ﬂf\gjro O‘—Q,[{\_ ﬂC\L’.__.L;—/

(czytelny podpis os6b obecnych podczas kontroli)

ANne. . Dowololl Rele . et

(czytelny podpis kontrolujacego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokét kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu 271.02.2023 r.

| en———

(czyteiny podpis osoby odbierajqcej protokdt i pieczeé podmiotu)

W trakcie kontroli nie wykorzystano formularze kontroli nie dotyczy

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia ninigjszego protokotu kontroli mogg zostac zgloszone
zastrzezenia do ustalen stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczg warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wglgdu w dokumentacje w siedzibie wilasciwej
stacji sanitarno-epidemiologiczney.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"



N BT

I(._I g

i w; ".q .C"I"“ f"ﬂ L1 |\i‘.| : b_- ﬁ 3t o

I "h‘

el

R T S T I

~ “‘.ﬁ_; S \;5.,'\- B 7 3 b, [N vi i',-l"

EATR H )

Nl

WA Ly gz e v e

w 1€y a0 -1 B
":I:.')'N';'ll [ I:" 5 '1_:|11‘ i e
¥ ': hp W LA W i s 0 ‘="'| L.ST, . 1
¥ 5 1 Ly i , Jo ;.#-‘. . L1
R = N L 'e\th Y : - % :II ) Tipa .
R St . prg sty ANWMIIN -
. :lt:; - X 1-1':‘ 'jrlL = ity —'?ns,“
M PRy & .",'ﬂ\ e shim agdym 1}1
(1] '-ﬁll' \ ind 'I ' ey, ‘.I{ .
’ i o 1‘|||_'."l" K g "o, s
t Ll T o B e I v g, I =30 .



