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Dotyczy: Postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
»Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni sciekéw w Cielczy k/Jarocina — zaprojektowanie,
wykonanie i utrzymanie”,

Nr sprawy: POIS/P/4/2017

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie otrzymalo zapytania
od firm, zainteresowanych udzialem w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie zadania: ,,Modernizacja gospodarki osa-
dowej na oczyszczalni $ciekéw w Cielezy k/Jarocina — zaprojektowanie, wykonanie
i utrzymanie”.

Pytania te otrzymaly numery porzadkowe od 89-97. Tre$é tych pytad wraz z odpowie-
dziami przekazujemy w zalgczeniu.
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Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jaracinie 63-200 Jarocin Cielcza ul. Gajowka 1
NIP: 617-17-21-399  tel. +4B8 62 747 34 87 fax +4B 62 747 34 80 e-mail: pwik@pwikjarocinpl www: http://pwikjarocin.pl 1
Sad Rejonowy w Poznaniu X Wydziat Gospodarczy KRS: 0000116269
kapitat zaktadowy: 124 067 000,00 zt



Pytanie nr 89. Opisana w PFU na stronie 157 Instalacja dezynfekcji UV wymaga aby moc pro-
miennika wynosita min. 250 kW. Uwazamy, ze prawdopodobnie nastapita omytka i moc jed-
nego promiennika ma wynosi¢ min. 250 W. Prosimy o doprecyzowanie ile ma wynosi¢ moc
jednego promiennika.

Jako zabezpieczenie lamp UV okreslono parametry filtra samoczyszczacego o perforacji mini-
mum 150 mikrometréw. Uwazamy, ze prawdopodobnie nastapita omytka i perforacja filtra ma
wynosi¢ maksymalnie 150 mikrometréw. Prosimy od doprecyzowanie ile ma wynosié¢ perfora-
cja filtra.

Odpowiedz nr 89. Moc pojedynczego promiennika winna wynosi¢ min 250W, a ilogé wymien-
nikéw winna by¢ dostosowana do ich mocy jednostkowej. Zabezpieczenie lampy UV winno
gwarantowac jej prawidfowe dziatanie, a perforacja filtra zabezpieczajqcego nie powinna by¢
wieksza niz 150 mikrometréw.

Pytanie nr 90. W nawigzaniu do odpowiedzi nr 36 prosimy o wyjasnienie. Zgodnie z zataczona
dokumentacjg archiwalng ,komora rozdzielcza i pomp, recyrkulacyjna, blok technologiczny -
konstrukcja bud. 1995" wymiary osadnika wtérnego przedstawiajg sie nastepujaco:

- $rednica 30,0 m,

- gtebokos¢ czynna przy $cianie 3,20 m,

- gtebokos¢ czynna przy leju 3,83 m.
Na tej podstawie obliczona kubatura czynna jednego osadnika wtérnego wynosi ok 2450 m3.
Prosimy o weryfikacjg i podanie prawidtowej kubatury osadnikéw wtérnych, ktéra nalezy przy-
ja¢ do wymiarowania oczyszczalni $ciekdw.
OdpowiedZ nr 90. Zamawiajgcy ponownie zweryfikowat wymiary osadnika wtdrnego.
W zwiqzku z tym potwierdzamy wymiary osadnika wtdrnego:

- Srednica 30,0 m,

- gtebokosc¢ czynna przy Scianie 3,20 m,

- gtebokos¢ czynna przy leju 3,83 m.
Kubatura osadnika wtdérnego wynosi 2410,39 m?

Pytanie nr 91. W nawiazaniu do odpowiedzi nr 39 i 40 prosimy o wyjasnienie. Odpowiedzi na
powyzsze pytania nie odpowiadajg wprost na zadane pytanie, a jedynie odsytajg niepetnych
danych z PFU. Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z powyzszymi odpowiedziami Zamawiajacy
wymaga wymiarowania ciggu biologicznego (reaktor biologiczny, osadnik wtérny) na przepu-
stowo$¢ maksymalng godzinowg Qhmax = 1937,7 m3/h. Powyzsza informacja jest bardzo
istotna z uwagi na wymiarowanie wielkosci obiektéw oczyszczalni sciekdw. Tym samym infor-
mujemy, ze zgodnie z wykonanymi przez Oferenta obliczeniami technologicznymi wymiaro-
wania obiektow oczyszczalni $ciekéw, zgodnymi z ATV, stwierdzamy, iz w celu zapewnienia
maksymalnej przepustowosci godzinowej ciggu biologicznego Qhmax = 1937,7 m3/h niezbedne
bedzie wykonanie nowego osadnika wtérnego.

Odpowiedz nr 91. Podana wartos¢ Qh max = 1937,7 m3/h odpowiada wartosci jakie oczysz-
czalnia moze odebrac zgodnie z obowiqzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym. Zwracamy
uwage, iz normalnym zjawiskiem jest wyrdwnanie przepfywu przez obiekty oczyszczalni
w szczegdlnosci przy mozliwosci wykorzystania zbiornika wyréwnawczego jak ma to miejsce
w przypadku OS w Cielczy. Potwierdza to dotychczasowa praktyka eksploatacyjna prowadzona
na OS Cielcza.



Pytanie nr 92. W nawigzaniu do odpowiedzi nr 48 prosimy o wyjasnienie: W PFU brak jest
koniecznosci wykonania zbiornika $ciekdw oczyszczonych. Prosimy o potwierdzenie, czy wy-
konanie zbiornika Sciekdw oczyszczonych jest konieczne, czy tez nie, a jezeli jest konieczne to
prosimy o podanie jego parametrow.

Odpowiedz nr 92. Jako zbiornik Sciekéw oczyszczonych opisanych w pytaniu jednego z oferen-
tow Zamawiajqcy rozumiat komore czerpnq zabezpieczajgcq pobdr wody i prace instalacji
wody technologicznej.

Pytanie nr 93. W nawigzaniu do odpowiedzi nr 50 prosimy o wyjasnienie: Zamawiajacy nie
przewiduje wykonania nowych piaskownikéw w ramach realizowanego projektu. W zwiazku
z powyzszym prosimy o wskazanie wymaganego zakresu modernizacji istniejgcych piaskowni-
kéw, dla ktérego Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku zapewnienia skutecznego usuwa-
nia zawiesiny mineralnej ze sciekdw.

Odpowiedz nr 93. Podstawowe wymagania dotyczqce modernizacji piaskownikdéw przedsta-
wione w PFU. Opisany tam zakres modernizacji stanowi wytyczne dla Oferenta i nie stanowi
katalogu zamknietego. Spetnienie warunkdw skutecznego usuwania zawiesiny bedzie weryfi-
kowane w oparciu o efekty dziatania piaskownika po jego modernizacji. Zamawiajqcy przypo-
mina, ze niniejsze postepowanie przetargowe realizowane jest w formule projektuj i buduj
w zwigzku z powyiszym Wykonawca w oparciu o swoje doswiadczenie planujqgc realizacje za-
mdwienia powinien zastosowac niezbedne rozwigzania technologiczne gwarantujgce osig-
gniecie zaktadanych parametréw oczyszczania w obiektach technologicznych w tym réwniez
piaskownikow.

Pytanie nr 94. W nawigzaniu do odpowiedzi nr 66 prosimy o wyjasnienie. Czy kazda komora
fermentacyjna wyposazona powinna by¢ w swoje wymienniki ciepta w postaci chfodnic osadu,
swoj jeden wymiennik ciepta na okres rozruchu oraz swoj kociot grzewczy na potrzeby wy-
miennika ciepta? Czy kazda komora fermentacyjna wyposazona powinna byé w swoje wymien-
niki ciepta w postaci chfodnic osadu oraz powinna posiadac¢ jeden, wspélny z drugg komora
wymiennik ciepta na okres rozruchu oraz jeden, wspdlny z drugg komora kociot grzewczy na
potrzeby wymiennika ciepta.

Odpowiedz nr 94. Zamawiajqcy potwierdza, ze kazda komora fermentacyjna wyposazona po-
winna by¢ w swoje wymienniki ciepta w postaci chfodnic osadu oraz caty wezet powinien po-
siadac jeden wspdlny wymiennik ciepta na okres rozruchu oraz jeden, wspéiny kociot grzewczy
na potrzeby tegoz wymiennika ciepta.

Pytanie nr 95. W nawigzaniu do odpowiedzi nr 24 i 78 prosimy o potwierdzenie, Ze na przeka-
zanej archiwalnej mapie ma zosta¢ wykonana , Koncepcja technologiczna modernizacji oczysz-
czalni opisana w PFU (strona 20,21), w SIWZ (strona 28, pkt. 13.1, ppkt 7 oraz strona 41) za-
wierajgca plan sytuacyjny catej oczyszczalni wraz z obiektami, projektowanymi drogami i gtéw-
nymi sieciami.

Odpowiedz nr 95. Zamawiajqcy potwierdza, Ze plan sytuacyjny do Koncepcji technologicznej
modernizacji oczyszczalni opisanej w PFU (strona 20,21), w SIWZ (strona 28, pkt. 13.1, ppkt 7
oraz strona 41) ma zostac wykonany na przekazanej mapie archiwalnej z uwzglednieniem
wszystkich dostepnych informacji przedstawionych w dokumentach towarzyszgcych w tym
udostepnionych juz wczesniej materiatach.



Pytanie nr 96. W odpowiedzi na pytanie 73 Zamawiajacy pisze: "W budynku nalezy przewidzie¢
otwory montazowe dla przysztego wprowadzenia suszarni i urzqdzeri jej towarzyszgcych.
Otwory nalezy zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajqcy pdzniejszy demontaz i ponowny montaz
elementow". Prosimy o doktadniejsze wytyczne (wymiary otworéw i ich lokalizacja - dach lub
sciana). Wykonawca bez szczegétowych wytycznych nie jest w stanie okresli¢, jakie otwory
beda wystarczajgce dla montazu suszarni.

Odpowiedz nr 96. Wielkosc otworéw montazowych zalezy od doboru instalacji suszenia. Wy-
magania co do tej instalacji okreslone zostaty w PFU. Na tej podstawie mozliwy jest wstepny
dobdr instalacji. Szczegdty techniczne rozwiqzari bedq uzgadniane w ramach projektowania.
Lokalizacje otworéw montazowych nalezy przewidzieé¢ w scianach budynku.

Pytanie nr 97. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 74 prosimy o przekazanie danych o
zapotrzebowaniu na moc urzadzen, ktére nie bedg dostarczane w ramach przedmiotowej in-
westycji. Wykonawca bez szczegétowych wytycznych nie jest w stanie okredli¢ poziomu re-
zerwy, jaka powinien przyjac dla przysztych inwestycji.

Odpowiedz nr 97. W drugim etapie inwestycji Zamawiajgcy przewiduje dostawe i montaz in-
stalacji suszenia wraz z niezbednym wyposazeniem, ktdrej parametry techniczne zostaty opi-
sane w PFU. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca dobierze nie-
zbedny zapas mocy dla w/w potrzeb. Obecnie oczyszczalnia zasilana jest dwustronnie, kazde z
zasilari o mocy 170 kW.

W zafgczeniu:

- zestawienie zuzycia energii elektrycznej za okres 1.01.2016 — 31.12.2016 r. oraz
1.01.2017r.—30.09.2017 r.

- fragment umowy przytgczeniowej odnoszqcy sie do parametréw technicznych

- schemat zasilania obiektu
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PROSIMY WYPEENIAC NA MASZYNIE,

Symbol grupy taryfowej C22b Nr ewidencyjny 0287 f Wﬁ@;ﬁ:%ﬁxvﬂﬁﬁﬁﬂmwﬁﬁgﬁ
i i , LITERAMI
04/628708 :
UMOW KOMPLEICSOWANR QU208 CeaSh wol da.,_ £ 8: 022009
LA e DELOLE0 1 Dy i O WP
.......... PRl o P 01 SIS
Wdniu 2 1 ¢ 4 2 0 0 8 rokumigdzy ENERGA - OBROT SA, 80-870 Gdarisk, ul. Mikoiaja Reja 29, ALULEA '

Sad Rejonowy Gdansk ~ Péinoc, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege, NR KRS 0000280916, NIP 857-096-83-70, Regon 220418835, Kapitép i

zakiadowy/wplacony 106 631 778 2t zwanym dalej dostawca. reprezeniowanym przez;
Artura Dembnego Pelnomocnika

a limia fnanwiskn felannwisln)

Przedsigbiorstwemn Wodociagéw 1 Kanalizacji Spoika z ograniczong odpowiedzialnoscia
z sredzibg w Jarocinie ul, Kasprzaka 1a

prowadzacym dziaiainoéé na podstawie ¢ Sad Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydziaf Gospodarczy 0000116269
- wpisu do rejestru KRS prowadzony przez-Hrny*})  Krajowego Refestru Sadowego numer

- Zgloszenia-dzialalneéei-de-ewidensjl-prowadzenej-przez Ar-awidensi

posiadajacym numer identyfikacji podatkowej NiP 617-17-21-309 , REGON 250737209

Kapilat zakladowyfwpiaceny 93 852 000 zt

zwanym dalej Odbiorca, reprezentowanym przez:
Jerzy Wolski - Prezes Zarzqdu

zostala zawarta umowa nastepujgcej tresci :

§1
1. Przedmiotem umowy Jest usiuga kompleksowa polegajaca na sprzedazy energii elekiryczne] przez dostawce oraz $wiadczeniu usiug dystrybucji prﬁez
dystrybutora — na polrzeby Odbiorcy. Dostawca Swiadczy usluge kompleksowa poprzez sprzedaz energii elektrycznej odbicroy i zapewnlenie mu usiugi

dystrybucji u dystrybutora, wystepujac w imienriu i na rzecz odbiorcy.
2. Do uslugi kompleksowe]j stosuje slg postanowienia niniejszej umowy, Taryfy lub Cennika dla energii elektryczne] dolyczaeych odblorcéw obslugiwanych przez
ENERGA-OBROT SA, Taryfy dla energil elektrycznej dystrybutora, oraz powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w tym zwlaszcza przepisy kodeksu

cywilnego oraz aktow z zalresu prawa energetycznego. W dniu zawarcla umowy obowigzuja:
a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2006 Nr 89 poz. 625) wraz ze wszystkim! poZniejszymi zmianami oraz akty

wykonawcze, kiore znajdujg zastosowanie do niniejszej Umowy, w tym w szczegdinosci:
— rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szozegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenargetycznego

(Dz. U. Nr 93, poz. 623),
— rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie szczegotowych zasad | trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw
stalych lub cieklych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energit elektrycznej lub ciepla (Dz. U. Nr 58, poz. 518).

Ponadto podstawa do ustalenla warunkéw niniejszej Umowy sg:
b)  Koncesja dostawcy na obrdt energig elekiryczng wydana przez Prezesa Urzedu Regulacjl Energetyki w dniu 22.06.2007 r.

nr OEE/4T4/13857/Wi2/2007 PKo,

c) Koncesja dystrybutora,
d) Umowa o Swiadczenie Ushig Przesylania zawarta pomiedzy dostawca a Operatorem Systemu Przesylowego {OSP),

e) Generalna Umowa Dystrybucji zawarta pomigdzy dostawca a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,
f)  Obowiazujaca Instrukefa Ruchu i Eksploatac]i Sieci Przesyiowe] (IRIESP),
g) Obowigzujgca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego {IRIESD).

§2
1. Odbiorca zamawia energle elektryczng czynng dla ohiektu zlokalizowanego w
miejscowosci Cielcza, ul. Gajowka 1

(adres obiekiu)
na potrzeby:
Oczyszczaini Sciekow Clelcza, sekejali

(charakter odbioru)
na podstawie warunkéw przylaczenia o numerze  RZD4WP/5240800360/2008 5.1 ymowy o przylaczenie o numerze 5240800360/2008-5 1,
RZD4/WP/5240800361/2008.s 11 §240800361/2008-5.11
sekejal- 170
zdnla  23042008r.  mocy przylacreniows sekciall- 170 kw.
2. Odbiorca jest przylaczony do siect nastepujacego dystrybutora ENERGA - OPERATOR SA, 80-557 Gdanisk, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddziat w Kaliszu.

3. Qdbiorca posiada dokument stwierdzajacy tytut prawny do korzystania z obiektu Akt Notarialny, Repertortum A nr 2295/2000 Ktdry w

chwili zawarcia umowy jest wazny i nie ulegt zmianie. z dnja 19.07 2000 r
Rlesterss Stronalz6 Odhiorea
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4. Odbiorca deklaruje zakup, a dostawca zobowigzuje sig do sprzedazy energil elektrycznej wiloscl  sek. 1- 400 000, sek. Il - 400 000 kKWh rocznie, przy
zachowanlu :

wspotczynnika mocy tg o — 0,40 ,mocy umownej statej w ciggu roku 170-sekcja |, 170-sekejall kw,
sici aelsca: *)

styczen kW kwieciert kW lipiec ———— kW | pazdziernk ————— kW

luty —_—— KW | mg ——————— kW | slerpiefi —————— kW | listopad —_—— kW

maret msammree— kW czenwiee  ——————— kW wrzesieh ——————— kW | grudzien i ona ol 1)

przy zabezpieczeniu przediicznikewymiglownym: *  brak a

*) niepotrzebne skreslic

§3
1. Energia elektryczna bedzie dostarczana do:
Nr napigcie - . i
przytacza nazwa przylacza V] miejsce dostarczania energii elektrycznaj
1 Linia kablowa nn ze stagji transformatorowef nr 41-816 04 i Zaciski transformatorow po sironte nn w stacji
(sekcja I} . transformatorowef 41-816
2 Linia kablowa nn ze stacji transformatorowej nr 41-816 s Zaciskt transformatorow po stronie nn w stacyf
(sekcla H) - transformatorowej nr 41-818
3
‘ |

2. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci elekiroenergetycznej dystrybutora i Odbiorcy stanowi *)
1) miejsce dostarczania energii elektrycznej .
2

Odbiorca zalicza sig do grupy przylaczeniowej H-#, IV, ),
Pomiar pobieranej przez odbiorce mocy i energii elekirycznej ocdbywa sie na napieciu =~ 0,4 kV.

5.‘ Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy péiposredni sklada sle z nasigpujgcych elementow:*)

Lp. rodzaj urzgdzenia wiasno$¢ urzadzenia
1 | przekladniki pradowe o przekfadni 600/6 AfA —sekaja |, 600/5 AJA —~ sekcja I Odbiersa dystrybutor
2 | prekiadniki-napigciowe-o-przekiadni iR 2 & 2V Odbioroa-tdystrybutor
3 dv}.'.a liczniki energii czynnej ze wskaznikiem mocy maksymalnej—jedrostrefowy-dwustrefowe. Odbierea-/ dystrybutor
4 | dwa liczniki energii biernej indukcyjnej—jednostrefowy-dwusirefowetréjstrefons QOdbierea-f dystrybutor
5 | dwa iezniki energii biernej pojemnosciowej Odbiorea dystrybutor
6 |leznik-strathi*h Odbiorcaidystrrbulor
7 | zegarsterdjaey Odbiorsa-dystrybuter
8 | sumater—enarghi-czynnej-onergit-biernej-mocy-pobranej Odbiorea-tdystrbutor
g |u G i
10 Odbiorca--dystrybuter

SRR stacji transformatorowef nr 41-816

6. Za uszkodzenie lub zerwanie plomb na urzadzeniach pomiarowo-rozhiczeniowych Odbiorca ponosi opiate okresiona w Taryfie dystrybutora.
7. W przypadku stwierdzenia samowolnej wymiany zabezpieczenia giéwnego na zasllaniu lub jakiegokolwiek elementu ukladu pomiarowo - rozliczeniowego
na wyzsze niz okreslone w umowie o przylaczenie lub umowle kompleksowej, Odbiorca ponosi oplate zgodnie z Taryfg lub katalogiem usiug dodatkowych

dystrybulora.
8. W przypadku gdy wymienione samowolnie zabezpieczenie gltowne na zasilaniu lub element ukladu pom\a@(«o - rozliczeniowego nie spekia wymogow
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10.

11.

12

13.

14.

technicznych lub bezpieczerstwa okreSlonych w odrgbnych przepisach, Odbiorca oprocz optat wymienionych w ust. 7 zobowiazany jest do wyslapienia
z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw przylaczenia do sieci. Do czasu spelnienia wymogow, parametry zabezpieczenia lub elementéw ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego zostaj obnizone zgodnie z zawartg umowa, Kosztami przywrécenia do stanu sprzed wymiany cbclazany jest Odbiorca,

Wszelkie prace przy ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym, wymagajace zdjecia plomb, moga by¢ wykonywane wylacznie za zgodg dystrybutora. Koszty
napraw | legalizac]i ponosi wladciciel ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego, z wylaczenism przypadkow gdy uszkodzenie ukladu pomiarowo -
rozliczeniowego, stanowigcego wlasnoéc dystrybutora, nastapile z przyczyn lezagych po stronie Odbiorcy.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy jest dostosowany do mocy umowne oraz do wybranej przez Odbiorcg grupy taryfowej. W przypadku zmiany mocy umownej
lub grupy taryfowej, obowigzek poniesienia kosztéw dostosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do nowych warunkdw spoczywa na wlascicielu ukladu
pomiarowo - rozliczeniowego, z wylaczeniem przypadkow, gdy dostosowanie ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego do nowych warunkdw nastapi z przyczyn
lezacych po stronie Odbiorcy.

W przypadku stwierdzenla niesprawnosci lub niewfasciwej pracy elementéw nalezacego do Odblorcy uktadu pomiarowo — rozliczenlowego, Odblorca jest
zobowigzany do ich naprawy, a w przypadku, gdy jest to wymagane — réwniez do ponownej legalizacii naprawionych elementéw w terminie okre$lonym przez
dystrybutora. Odbiorca Jest zobowigzany do dokonania ponownej legalizac]i licznikéw energii elektrycznej przed uptywem waznosci cech legalizacyjnych, w
terminie okreslonym przez dystrybutora. W przypadku niedotrzymania przez Odbiorce powyzszych terminéw, do czasu naprawy uszkodzonych elementow
ukladu pomiarowo - rozliczeniowego lub legalizacji wymaganych elementéw przez Odbiorce, dostawea zastrzega sobie prawo do zastosowania rozliczenia
ryczattowego zgodnie z grupa taryfowg R.

Dzjatanie ukladu pomiarowo - rozliczeniowego uwaza sig za nieprawidiowe, gdy bigd licznika przekracza uchyb dopuszozainy wynikajacy z klasy dokiadnoscl,
lub gdy zachodza inne przestanki wskazujace na zaistalenie bledu.
Wpeypaéku—bmku—a—edbiamy-ﬁeznika-ene;g&inbiemejmjmmW@emmwzm%de@bmﬂm—pmngﬁmW
WijbmeMWanwmmmamwwwmmwm
pojemnoseiows)-wlerminie--na-warunkach-okreslonych-przoz-destawese-lub-dysirybutora.
mwwm&mwm%mmwwwwmwmdmmm
zainstalowanialeznikdw do-pemiaru-snergiibiemej-oraz-wprowadzeniarozliczen-z tege-tytuly,
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§4

Rozliczenia odbywajq sie:
1) za sprzedang energie elektryczng na podstawie miesigcznych wskazafd ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego wymienicnego w § 3, postanowien
ninfejszej umowy oraz na podstawie przepiséw zawartych w Taryfie lub Cenniku dostawcy wediug grupy taryfowej;

o symbalu; C22b

2) za Swiadczong uslugg dystrybucji na podslawie miesigcznych wskazarn ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wymisnionago w § 3, postanowien
niniejszej umowy oraz na podstawie przepisow zawartych w Taryfie dystrybutora wedlug grupy taryfowej: & 228
o symbolu: T TP

Naleznosci za sprzedang energie elektryczna | $wiadczone ustugi dystrybucji beda regulowane przez Odbiorce w terminie wskazanym na fakturze VAT przy
czym termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

Reklamagja nie zwalnia Odbiorcy od terminowego uregulowania platnosci.

W przypadku zmian cen | stawek oplat dopuszcza sig wystawienie faktur rozliczeniowych przez szacowanie wskazan ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego na
dzief zmiany cen na podstawie $redniodobowego zuzycia energii w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Zmiany grupy taryfowe] dokonuje sie:

1) na pisemny wniosek Odbiorcy, jezell zgodnle z Taryfa lub Cennikiemn przystuguje mu prawo wyboru, jednak nie czeécie] niz raz na 12 miesigcy, albo

2)  jednostronnle przez Dostawce po stwierdzeniu, 2e Odbiotca korzysta z energil elektryczne] w sposob niszgodny z umowa,

W przypadky, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2, Dostawca moze zadac optat dodatkowych stanowiaeych réznice migdzy wnoszonymi naleznosciami za energie
a naleznosciaml, jakle wynosityby, gdyby Odbiorca korzystat z energii w sposéb uzgodniony z przedsigblorstwem energelycznym.

W przypadku stwlerdzenia, przez kiérakolwiek ze Stron, nieprawidlowego dziatania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego badz bigdnego rozliczenia, ktdre
spowodowaly zawyzenie lub zanizenie naleznosci, dostawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur za caly okres trwania nieprawidlowosci, nie
objety przedawnieniem roszczen.

ej-e-symbelu-G23:

j-0-5ymbeiu-G24--a-Raleznoteiami-zaplaconymi-za-akn BWaga.
2) WM;H%MW&WM@HMMG@WMWMGMWWM&W
Wszelkie naleznosci wptaconé przez Odbiorce zaliczane beda przede wszystkim na poczet diugu wymagalnego, a jezeli jest kilka diugéw wymagalnych na
poczet najdawniej wymagalnego.

§5

Odbiorca zamawia, odrgbnie dia kazdego migjsca dostarczania z zaslrzezeniem usl.6 pkla, moc umowng stala w ciggu roku obowigzywania faryfy.
Zamowiona wielko$¢ mocy umowne] powinna zawisraé sie w granicach zapewniajacych prawidiowg prace ukladu pomiarowo-razliczeniowego tj. przy pradzie
roboczym przekladnikéw pradowych w granicach od 20% da 120% ich znamionowege pradu pierwotnego.
Zamowienie mocy umownej na nastepny rok obowigzywania taryfy winno byé zlozone przez odbiorcg z 3-miesiecznym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy
odbiorea nie dokona zaméwienia mocy w wymaganym terminie, do rozliczen zostanie przyjeta ostatnio obowigzujaca wielkodé mocy umownej.
Zmiana wielkosci mocy umowne] w trakcie roku obowigzywania taryfy dokonuje sie na pisemny wniosek odbiorcy, zgloszony dystrybutorowi z co najmniej 1
miesigcznym wyprzedzeniem.
W przypadku zmniejszenla, za zgoda dystrybutora, w trakcle roku obowiazywania taryfy, mocy umownej zamoéwionej na rok ohowiazywania taryfy, nastepuje
zwigkszenie - o 20 % - oplaty za ustuge dystrybucji w czeéci state), dla catego okresu objstego korekfg.
W przypadku gdy zmiana mocy umownej wymaga okreslenia przez dystrybutora warunkéw przylgczenia do sieci elektroenergelycznej, zmiana ta nastepuje
po ich zrealizowaniu. Okreslenle nowych warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nastapi na osobny wniosek odbiorcy.

LIRS &0 HE-EREH ey &s i H-oebiors H-rriejse-do ':")

§6

Jezeli dostawca stwierdzi w irakcie trwania umowy, lub w przypadku zawierania nowej umowy, e ze wzglgdu na stan majatkowy Odbiorcy lub w innych
uzasadnionych przypadkach, watpliwa jest zaptata naleznosci za energie elekiryczna, moze zazgdad od Cdbicrey zabezpieczenia.
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2. Zabezpieczenie polega w szczegdlnosci na:

wplaceniu kaucji

poreczeniu osoby trzeciej

poddaniu sie rygorowi egzekucji z aktu notarialnego

wystawieniu przez Odblorcg weksla wlasnego In blanco

wystawieniu przez Odblorce weksla gwarancyjnego, pargozonego przez podmiot wiarygodny finansowo
uzyskaniu gwarancji bankowej

przewtaszczeniu wskazanych przez dostawce skiadnikéw majatku Odbiorcy

ustanowieniu hipoteki

upowaznieniu do dysponowania rachunklem bankowym wskazanym przez Odbiorce.

3. Przedstawiajgc pisemne zadanie zabezpieczenia dostawca wskaze jego forme oraz termin, w ktorym zabezpleczenia nalezy dokenad.
4. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Odbiorce obowigzku zabezpieczenia upowaznia dostawce do rozwigzania umowy kompleksowej bez

zachowania okresu wypowiedzenia.

OBOWIAZKI STRON

§7

Na podstawie umowy kompleksowe] dostawca zobowigzuje sie do sprzedazy energii elekiryczne) oraz zapewnienia jej dostarczenia przez dystrybutora do migjsca
lub miejsc dostarczania, a odbiorca do odbioru tej energii oraz do zaplaty naleznosci z tego tytulu.

§8

1. Dystrybutor jest zobowigzany do zachowania, w miejscach rozgraniczenia wtasnoscl, parametréw technicznych energil elekirycznej ustalonych w

rozporzgdzeniu o ktérym mowa w §1 ust.2 lit a).
2. Dotrzymanie parametrdw wymienlonych w ust. 1 przez dystrybutora jest uzaleznione od pobierania przez Odbiorce mocy nie wigkszej od mocy umownej

przy wspoiczynniku g ¢ nie wigkszym niz okreslony w §2 ust.4 ninigjszej umowy.
3. Zaniedotrzymanie parametréw zawartych w ust. 1 | 4 z uwzglednieniem ust, 2 Odbiorcy przystuguje prawo ubiegania sie o bonifikate lub upust na zasadach

okreslonych w Taryfie lub Cenniku.
4. Dostaweca i dystrybutor wspdldziatajg w zakresie zapewnienia odbiorcy nalezylych standarddw jakoéciowych obslugi.

5.  Dystrybutor ma obowigzek:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7
8)

9)

10)

przyjmowania od odbioredw przez calg dobe zgloszen i reklamacji dotyczacych dostarczanla energii elektrycznej z sieci,

bezzwlocznego przystgpienia do usuwania zakiocen w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych nieprawidlows pracy slecl,

udzielania odbiorcom, na ich zadante, infermacyi o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elekiryczne] przerwanego z powodu awari

w sieci,

powiadamia z o najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasle planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie:

a) ogloszen prasowych, internetowych, komunikatow radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposob zwyczajowo przyjety na danym terenie -
odbiorcdw zasilanych z siecl o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomoca innego $rodka komunikowanla sig - odblorcéw zasilanyeh z sieci o naplgciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV,;

Informuje na piSmie z co najmniej:

a) tygodniowym wyprzedzeniem - odbicrcdw zasllanych z sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV o zamierzonej zmianie nastawien w
automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majgcych wplyw na wspolprace ruchowa z siecia,

b) rocznym wyprzedzeniem - odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV o koniecznodci dostosowania urzadzen i
instalacji do zmienionego napiecia znamionowego, podwyzszonego poziemu pradow zwarcia, zmiany rodzaju przylacza lub innych warunkow
funkcjonowania sieci,

¢} 3-letnim wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z siecl o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV o koniecznodei dostosowania urzgdzen i
instalacji do zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego poziomu praddw zwarcia lub zmianie innych warunkow funkcjonowania sieci;

odptatnie podejmuje stosowne czynnoici w sieci w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub inny podmiol, prac w obszarze

oddziatywania tej sieci;

nieodplatnle udziela informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnych taryf;

rozpatruje wnioski fub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i udziela odpowiedzi nie poznigj niz w terminie 14 dni od dnia zloZenia wniosku lub

zgloszenia reklamacji, chyba ze w umowie miedzy stronami okrelono Inny lermin, z wylgczeniem spraw okredlonych w pkt 9, kidre sq rozpatrywane w

terminie 14 dni od zakoriczenia stosownych kontroli i pomiardw;

na wnlosek odbiorcy, w miare moZliwoéci technicznych i organizacyjnych, dokonania sprawdzenia dotrzymania parametrow jakosciowych energii

elekiryczne] dostarczanej z sieci okreslonych w w aktach prawnych, o ktérych mowa w §1,lub w umowie, poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw.

W przypadku zgodnosci zmierzonych parametrow ze standardami w aktach prawnych, o ktdrych mowa w §1, lub w umowie koszly sprawdzenia i

pomiarow ponosi odbiorca na zasadach okrestonych w taryfie,

na pisemny wniosek odbiorey, po rozpairzeniu i uznaniu jego zasadnoscl, udzielenia bonifikaty w wysokosci okredlonej w iaryfie za niedotrzymanie

parametrow jakosciowych energil elektrycznej, o ktdrych mowa w w aktach prawnych, o ktérych mowa w §1,lub ktére okreslono w umowie.

6. Dostawca lub dystrybutor zobowlgzany jest do naprawlenla szkody powstale] wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy kompleksowe],
chyba ze naruszenie chowigzkéw umownych nastapilo wskutek okolicznoéci, za ktore dostawea lub dystrybutor nie ponosi odpowiedzialnogci.
7. Dostawca ani dyslrybutor nie ponosza odpowiedzialnodci za niedoslarczenie mocy i energii elektrycznej w szezegblnosci w przypadku:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7

8)
9

10)
11)

wysigpienia ograniczen w dostawie mocy i energii elektrycznej w zwigzku z zagrozeniem Zycia, zdrowia lub mienia,

dzialania sity wyzszej lj. zdarzenia naglego, nieprzewidywalnaego i niezaleznego od woli dostawcy, ani dysirybutora, uniemozliwiajacego wykonania
umowy w caloéci lub czeécl, na stale lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannogci.
Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnoScl: klgski zywiolowe (np. pozar, powddz, susza, trzgsienie ziemi, huragan, sad2), akly wladzy pafistwowej (np.
stan wojenny, stan wyjatkowy, embarga, blokady), dziatania wojenne, akly sabotazu, strajki powszechne lub inne niepokoje spoleczne (np. publiczne
demonstracje, lokauty),

winy odbiorcy {np. wylaczenie za nieregulowanie naleznosci, nielegainy pobdr energii elekirycznej, awarie urzadzen),

wystaplenia planowanych przerw | ograniczen w dostarczaniu mocy i energii elektrycznej, na czas niezbedny do wykonania prac eksploatacyjnych lub
remonfowych w sieci, o ktérych odbiorca zostal poinformowany,

dziatania zabezpieczer i autornatyki, likwidujacych przemijajace stany awaryjne w sieci,

wprowadzenia na polecenie operatora systemu przesylowego wylgczen awaryjnych iub katastrofalnych,

wystapienia awarli w systemie, przez kiéra nalezy rozumie¢ warunki w sieci przesylowej lub/i rozdzielczej lub taki stan, ktdry wplywa, lub z duzym
prawdepodobieristwem moZe wplywac na zdolnoéé Stron do wykonania warunkdw niniejsze] umowy, ktory zagraza, lub z duzym prawdopodebieristwem
moze zagrazat, bezpieczenstwu osob i urzadzes lub bezpleczenstwu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,

planowanych ograniczef wprowadzonych na podstawie przepiséw powszechnie obowiazujacych na wypadek niedoboru mocy w Krajowym Systemie
Energetycznym,

nigzawinionych zachowan osob trzecich, za kiére doslawca i dystrybutor nie ponosza odpowiedzialnodci, w tym zachowan odbiorcy,

przerwy w dostawie energii elektrycznej wyniktej z niewykupienia energii iub niewprowadzenia kodu do licznika przedplatowega,

wylaczen awaryjnych i jednorazowych przerw w zasilaniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Do czasow okreslonych w aktach wskazanych w §1 nie wlicza sie czaséw przerw w zasilaniu bedacych skulkiem zdarzen okredlonych w ust.7 pkt 1) + 10).
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1.

§9
Odbiorca ma obowigzek:

1)  terminowego regulowania naleznoscl za energie elektryczng oraz Innych nalesnoéci zwigzanych z dostarczaniem tej energli na rachunek dostawcy,

2)  poblerania mocy I energli elektryczne] zgodnie z abowigzujacymi przepisami i na warunkach okreslonych w umowie,

3) utrzymywania nalezace] do niego sieci lub wewnetrzne] instalacjl zaslilajace] i odbiorczej w nalezytym stanie technicznym, zgodnle z obowigzujgcymi
przepisami,

4) utrzymywania uzytkowanej nieruchomoscl w sposth niepowodujgey utrudnied w prawidlowym funkcjonowaniu sieci, a w szczegdlnosci zachowania
wymaganych odleglosci od istniejacych urzadzen i instalacji,

5)  powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elekirycznej osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia { kwallfikacje,

6) umozliwianla upowaZnionym przedstawlcielom dystrybutara dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do nalezacych do niego elementéw sieci i urzadzen
znajdujgcych sig na terenie lub w obiekcie odbiorcy, w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych, usuniecia awarii w sieci lub do ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego,

7) zabegpieczania przed uszkodzenlem ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego | zabezpieczen glownych, jeZeli znajdujg sig na terenie lub w obiekcle
odblarey, w sposob umozliwiajacy wiasciwe funkcjonowanie ukladu | wykluczenie nislegainego pobierania energii elektrycznej,

8) niezwlocznego Informowanla dostawcy lub dystrybutora o zauwaZzonych wadach lub usterkach w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym i o innych
okolicznosciach majacych wplyw na mozliwos¢ niewlasciwego rozliczenla za energig elektryczng oraz o powstalych przerwach w dostarczaniu energil
elektrycznej lub niewtasciwych je] parametrach,

9)  dostosowania swaich urzadzer do zmienionych warunkow funkcjonowania sieci, o ktérych zostal uprzednio powiadomiony zgodnie z przepisami prawa,

10) umozliwienia upowaznionym przedstawicielom dostawcy lub dystrybutora dostepu do ukladu pomiarowego w celu dokonania odczylu pobrane] energli
elekirycznej,

11) umozliwienia, na zasadach okreslonych odrebnymi przepisami upowaznionym przedstawicielom dystrybutora kontroli:

a)  ukfadu pomiarowego,

b)  innych urzadzen majacych wplyw na pobdr energii elekiryczne;j,
c) dotrzymywania warunkdw umowy,

d)  prawidlowosci rozliczen,

12) pokiycia kosztow przebudowy przytacza | przeniesienia ukiadu pomiarowo ~ rozliczenlowego w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii
elekiryczne].

13) poinformowania pisemnie dostawce o zmianie adresu korespondencyjnego, na kibry powinna zosfaé wystana fakitura oraz wszelka inna
korespondencja, pod rygorem uznania za dorgczong tejze faktury i korespondencii

Odbiorca powinien zglosi¢ dostawcy lub dystrybutorowi wszelkie przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej lub jej niewlasciwe parametry, niezwiocznie, nie

2.
pézniej jednak niz w terminie 3 dni od dowiedzenia sig o tych okolicznosciach, pod rygorem utraly roszczen z tego tyfulu., Zastrzezenie rygoru ulraly
roszczen nie dotyczy konsumentdw.
3. W przypadku gdy urzadzenia Odbiorcy powodujg zakicenia w pracy sieci lub awarie, Odbiorca ma obowigzek usuniecia w trybie pilnym, po otrzymaniu
udokumentowanego ostrzezenia, przyczyny zakiécenia, a w przypadku awarii ponosi koszly jej usunigcia.
4,  Odbiorca-zamawialgey-mos-umownapowyze-300-Aw-praypadiu-wprowadzenia-na—podsiawic—odpow ledniege-akid-prawnege-okresionego-w—§1-ust2
el . lo-obi } Al s s AP
§10
1. Dystrybutor moze wstrzymat dostarczanie energli elekirycznej, jezeli w wyniku kontroli stwierdzi, ze:
1) instalacja znajdujgca sig u odbiorcy stwarza bezpo$rednie zagrozenie dla zycia, zdrowia albo §rodowiska,
2) nasigpilo nielegalne pobleranle energii elektrycznej.
2. Dystrybutor moze wstrzymad dostarczanie energil takze wowczas, gdy:

1) odbiorca zwieka z zaplatg za pobrang energlg elektryczna albo $wiadeczone uslugi co najmniej miesiac po uplywie terminu pfatnosci, pomimo
uprzedniego powiadomienia o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaplaty zalegtych i
biezacych naleznosci,

2) odbiorca nle wyrazi zgody na zainstalowanie przedplatowego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, jezeli dystrybuior podsjmie dzialania w celu
zalnstalowania takiego ukladu po stwierdzeniu, ze cdbiorca;

a) co najmniej dwukroinie w clagu kolejnych 12 miesigey zwiekal z zaplata za pobrang energig elektryczng albo $wiadczone uslugi przez okres co
najmniej jednego miesigca,
b) utracit tytut prawny do obiektu, do kidrego dostarczana jest energia elektryczna,
€} uzytkuje oblekt w sposdb uniemozliwiajacy cykliczne sprawdzanie stanu ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
3. Kontroli, o kiérej mowa w ust. 1, dokonujg upowaznieni przedstawiciele dystrybutora na zasadach okreslonych przepisami akiéw prawnych wskazanych w
§1, w obecnoéci odbiorey Jub osoby przez niego upowazniong],
4. Wznowienie dostarczania energil nastepuje bezzwiocznle po ustaniu przyczyny wstrzymania.
5. Zaewentualne szkody powstale z tytulu wstrzymania dostarczania energil eleklryczne] zgodnie z ust. 1, 2 | 4 dostawca nie ponosi odpowiedzialnosei,
6. Waznowienie dostarczania energli nastepuje bezzwlocznie po ustaniu przyczyny wstrzymania.
7. W razie nielegainego pobierania energii elektrycznej dostawca pobiera oplate w wysokosci okredlonej w Taryfie lub Cenniku, lub dochodzi odszkodowania
na zasadach ogdinych.
1.
2} QI I . - _'— ...,..= alg 5 -00raG -_"'_ r'e. x> ] { 1] I ! F
3. WWEMHQMBW%W@%{#QW&MMWHWHWWW
da—destamymini&de&g}éni@dﬁem ‘. ioni ! 56 izacjH il.
4. Wprzypadku-niezrealizowania-pewyiszych-zobowigzar; Hedz Wwe.
5.  Osobami upowaznionymi ze strony Odbiorcy do kontaktéw w sprawach zwigzanych z dostarczaniem mocy | energil elektryczns] sa;
Elzbieta Kostka, kierownik Wydziafu Techniczrio- 508 540 679 )
Inwestyeyjnego nrtel, adres-o-mall
(imtie | nazwisko, stanowisko)
6. O zmianie osoby, o kidre] mowa w ust. 5 Odbiorca powiadamia dostawce lub dystrybutora pisemnie.
§12
1. Umowa wchodzl w zycie'®)
-zdnlem « = 3 - - = = =~ Foku
- Z chwilg sprawdzenia przez dystrybutora ukiadu pariarowo-rozliczeniowego \
| obowigzuje; v
Pty 2, Strona 5z 6 4\ Qcbiored
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- na czas nieckreslony

- ra-czas-okrodlony-do-dria - . - - - e e - ol

. Kazde] ze stron przystuguje prawo wypowiedzenia niniejsze] umowy.
Okres wypowiedzenia umowy wynosi dwa miesigee, liczgc od dnia doreczenia pisemnego wypowiedzenia umowy.

4: Dostawca moze rozwigzad umowe bez wypowiedzenia w przypadku:
utraty przez Odbiorce tytutu prawnego do obiekty, do kiérego dostarczana jest energla elektryczna,

1)
2)  braku technicznych warunkdw dostarczania energii elektrycznej,
3) stwierdzenia zakiocen, kidre nie zostaly usuniete przez Odbiorce zgodnie z §9 ust. 3,
4) istnienia ostatecznej i wykonalnej decyzji dotyczacej rozbitrki obiektu, do ktérego dostarczana jest enargia
5. Z chwilg podpisania niniejszej umowy traci moc umowa nr 0470287700 z dnia 14 08.2000 roku
§13

. W przypadku zmiany przepisow, Taryfy lub Cennika, na kidre powcluje sig umowa, ulegaja automatycznie zmianie odnosnie postanowienia umowy. Inne zmiany mogg
nastgpi¢ wytacanie w formie anekséw do urnowy, z wyjatkiem zmiany o ktére] mowa w § 11 ust. 6.

2. Integralng czescig umowy sa;

1)  kserokopia dakumentu stwierdzajacego tytul prawny do obiekfu

2)  dokumentpobuicr kadu-pomiaroworoziczaniowago-ub-zainstalovania-newego.

3)  opls techniczny urzadzer elektrycznych Odbiorcy
4. Umowa zostala sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla dostawcy i jeden dla Odbiorcy.

§ 14

Ustalenia dodatkowe:

Rozliczema migdzy Stronami odbywac sie bedg w resiatznyeh okresach roziiczeniowych
Wskazania ukladu pomiarowe-rozliczeniowegoe odezytywans bedg w okresie migdzy 26 a ostatnim dniem kazdegs miesiaca

Qdbiorca upowaznia Liostawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upowazniong) do otrzymywania fakiur

Naleznoscl wynikajgce z wystawionych pizez Lioztawce ewentualinyoh faktur wynikajiaeych z § 4 ust 7 regulowane bedg w terrmnie 14 dni od daty

P -

wystawenia.
O zmianach w brzmieniu kont bankowych Strony powinay sig wzaemme powiadamiac pod rygorem poiiesienia kosztbw zwigzanysh z mylnyna

o o

operacjami bankowymi
Aneksu do unowy nie sporzgdza sig w przypadku zmian mocy umowne] dohenywanych nrzez Odbiorce w formie pisermneyo zgioszenia, o jle
Dosfawea nte wniesie do nich pisemnego zastizezenia

Dostawca Odbiorca o~
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(czytelny podpis, pieczatka imienna)
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Odbiorca o$wiadcza, ze: wyraZa zgode /(\ . nie wyraZa zgody na przetwarzanie przez podmioty grupy kapitalowej ENERGA SA oraz jej

przedstawicieli danych osobowych dla celow marketingowych. .
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Bilans energetyczny dla Oczyszczalni Sciekéw w Cielczy

SEKCIA | SEKCIA Il
l:logé h | llos¢ pobranych lloé¢ pobranych lIgsE
- opranyc DS opranyci AL 05C pobranyc
Miesigc P kWhy K w‘:‘ 201; Miesiac k\:‘l!;h 201 sv pobranych
kWh 2017
2016
1 SZCZYT- DZIENNA 40 981,00 42 782,00 | SZCZYT 33 693,00 37 264,00
| |1 POZASZCZYT- NOCNA 24 369,00 25 473,00 I |1 PoOzASZCZYT 22 208,00 24 960,00
11 SZCZYT 35 470,00 36 250,00 1 SZCZYT 36 440,00 36 418,00
Il |1l POZASZCZYT 21 325,00 21 905,00 Il |1l POZASZCZYT 24 266,00 24 768,00
11 SZCZYT 37 746,00 40 500,00 il SZCZYT 36 306,00 44 416,00
I |1l POZASZCZYT 22 403,00 24 125,00 Il |1l POZASZCZYT 24 776,00 28 993,00
IV SZCZYT 37 176,00 39 020,00 IV SZCZYT 33 357,00 47 891,00
IV [IV POZASZCZYT 21 928,00 23 640,00 IV {IV POZASZCZYT 23 465,00 30 483,00
V SZCIYT 37 630,00 42 900,00 V SZCZYT 38 350,00 54 001,00
vV |vPOzASZCZYT 22 218,00 25 947,00 V |V POZASZCZYT 23 180,00 32 964,00
VI SZCZYT 37 588,00 50 347,00 VI SZCZYT 34 623,00 57 062,00
Vi |VI POZASZCZYT 22 044,00 30 184,00 VI |VI POZASZCZYT 22 169,00 33 778,00
VIl SZCZYT 37 376,00 61 855,00 VI SZCZYT 33 483,00 55 876,00
Vil [VIl POZASZCZYT 22 332,00 36 012,00 VI |VIl POZASZCZYT 19 537,00 33 699,00
VIl SZCZYT 37 447,00 65 921,00 VIl SZCZYT 36 334,00 51 640,00
Vil |VIIl POZASZCZYT 21921,00 38 091,00 VIIl |VIIl POZASZCZYT 21.043,00 30 057,00
IX SZCZYT 37 349,00 41 574,00 IX SZCZYT 43 669,00 49 229,00
IX |IX POZASZCZYT 22 088,00 28 488,00 IX |iX POZASZCZYT 25 525,00 30 735,00
X SZCZYT 38 412,00 X SZCZYT 28 777,00
X {X POZASZCZYT 22 577,00 X |XPOzZASZCZYT 18 336,00
XI SZCZYT 38 126,00 XI SZCZYT 29 131,00
X [XI POZASZCZYT 22 334,00 Xl |Xi POZASZCZYT 20 388,00
XIl SZCZYT 40 155,00 XIl SZCZYT 34 456,00
Xil |XIl POZASZCZYT 24 273,00 Xl X1l pOzZASZCZYT 24 761,00
RAZEM szczyt 455 456,00 421 149,00 RAZEM szczyt 418 619,00/ 433 797,00
RAZEM pozaszczyt 269 812,00 253 865,00 RAZEM pozaszczyt 269 654,00  270437,00
tacznie 725 268,00 675 014,00 tacznie 688 273,00 704 234,00




