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- DACHY ISTNIEJACE

- DACHY PROJEKTOWANE

LEGENDA

Zigcze kontrolne

Drut Fe/Zn fi 8mm

- zwody poziome montowane na wspornikach klejonych
do powierzchni dachu

- zwody pionowe montowane n/t na wspornikach
przykrecanych

Uziemienie otokowe Fe/Zn 25/4mm
Potgczenia instalacji uziemiajgcej

Iglica odgromowa na podstawie betonowej wysoko$¢ 1,0m

PODLACZYC DO ISTN.
INSTALACJI
UZIEMIAJACEJ

Uziemienie otokowe wykona¢ bednarkg Fe/Zn 25/4mm uktadang w wykopie na gtebokosci
0,7m w odlegtosci minimum 1m od budynku, otok potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi
(zwodami pionowymi) poprzez ztacze kontrolne.

Potaczenia bednarki Fe/Zn 25/4mm w ziemi wykonywaé jako spawane zabezpieczone
antykorozyjnie.

Obiekt
Adres obiektu

DYDAKTYCZNE CENTRUM GASTRONOMICZNE
62-571 Zychlin, ul. Jodtowa 1

Temat

Rozbudowa i przebudowa czesci budynku

Nazwa rysunku

Instalacja odgromowa

Projektowat

WKP/0249/POOE/15

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en

mgr inz. Maciej tawniczak

Sprawdzit

GPB.7342-55/98

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en

mgr inz. Benon Przybylski

Faza :
PB

Data;
11/2018

Branza : Skala :
Elektryczna 1-100

Rys Nr:
E-03




