Panel krosowy nr 1

GPD

RACK 19” 12U 570x500x600

POKOJ NAUCZYCIELSKI pom. nr 15

1 UTP 4x2x0,5 kat.6 pom. 01 [rias

2 UTP 4x2x0,5 kat.6 pom. 01 s

3 UTP 4x2x0,5 kat.6 pom. 06 [ s

4 UTP 4x2x0,5 kat.6 pom. 06 [Riss

5 UTP 4x2x0,5 kat.6 pom. 15 Criss

6 UTP 4x2x0,5 kat.6 pom. 15 Cris

7 UTP 4x2x0,5 kat.6 pom. 15 s

8 UTP 4x2x0,5 kat.6 pom. 15 Criss

9 Rez. [ Rj45

1 0 Rez. [ris

11 Rez. { Ri4s

12 Rez. [ s

1 3 Rez. [Riss

14 Rez. [ Rj45

1 5 Rez. [ s

16 Rez. { Ri4s

17 Rez. [riss

18 Rez. [ Rj45

1 9 Rez. [ s

2 0 Rez. [rids

21 Rez. [ s

22 Rez. [Riss

23 Rez. { Rj45

24 Rez. [ s

Obiekt DYDAKTYCZNE CENTRUM GASTRONOMICZNE
Adres obiektu 62-571 Zychlin, ul. Jodtowa 1

Temat Rozbudowa i przebudowa czgsci budynku

Nazwa rysunku

Schemat ideowy kabli sieciowych
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