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Istn. zasilanie c.o.
budynku "Orlika"

Istn. zasilanie c.o.
innych budynków szkoły

Istn. zasilanie c.o. bud.
sali gimnastycznej 

33-500/2300
Q=3501W

33-500/1400
Q=2085W

33-500/1400
Q=2085W

22-500/600
Q=727W

22-500/400
Q=326W Q=807W

22-500/720

22-500/600
Q=399W

22-500/720
Q=615W

22-500/400
Q=688W

22-900/520
Q=865W

22-500/1400
Q=1690W

Instalacja c.o. w istniejącej 
części DCG wg projektu
z 2005 r. - do pozostawienia

22-500/720
Q=615W

22-500/720
Q=822W

22-900/520
Q=865W

22-600/1120
Q=1230W

22-600/800
Q=870W

11-600/800
Q=440W

21-600/520
Q=380W

Q=1240W
22-600/1200

Q=1240W
33-600/800

Q=380W
22-600/400

Q=380W
22-600/400

Q=840W
22-600/800

Q=840W
22-600/800

Q=840W
22-600/800

Q=840W
22-600/800

Q=600W
22-600/600

Q=620W
22-600/720

Q=2175W
33-600/1400

Q=2175W
33-600/1400

Q=2175W
33-600/1400

Q=2175W
33-600/1400

CO1

w istn. instalację technolog.
kotłowni, za układem mieszającym

Proj. instalację        wpiąć  c.o.

SG-2
10 obw.

SG-1
6 obw.

- istniejąca instalacja c.o. w starej części DCG

- projektowana instalacja c.o. 


