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Pracownia zajęć praktycznych

Istn. posadzka

17

47,60

Sala prezentacji18 Kotłownia19

36,80Istn. posadzka Istn. posadzka

WC dam. i dla os.

5,40

Mag. podręczny07

Wykładzina PCV

A
lz

RE
HP

KS

KS

KS

KS

Istn. stacja gazowa

redukcyjno-pomiarowa

Istn. szafka

gazowa

wm

37,20

A
lz

AA

A AAA

C C C C

C C C C C

B

RE

RE

147

210

wpiąć w istn. instalację
w.z. i c.w.u. w kotłowni

wpiąć w istn. instalację
 cyrk. w kotłowni

istn. podgrzewacze
c.w.u. - 2x500L

Istn. zasilanie c.w.u. i cyrk.
innych budynków szkoły

Proj. instalację  cyrkulacji

Proj. instalację        i  w.z. c.w.u.

Istn. zasilanie c.w.u. i cyrk.
budynku sali gimnastycznej 

Instalacja w.z., c.w.u. i cyrk. 
w istniejącej części DCG wg proj.
z 2005 r. - do pozostawienia

Instalacja w.z., c.w.u. i cyrk. 
w istniejącej części DCG wg proj.
z 2005 r. - do pozostawienia

Proj. nowe przybory zasilić z 
istniejącej instalacji w.z. i c.w.u.

Istn. przyłącze wodociągowe.

wpiąć w istn. instalację
w.z. w kotłowni wg schematu

Proj. instalację hydrantową

W1

H1 węzła zasilającego w.z.

- projektowana instalacja wodociągowa

- projektowana instalacja p.poż. hydrantowa

- istniejąca instalacja wodociągowa w starej części DCG


