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Istniejące przyłącze  
wodociągowe 

Projektowany zawór pierwszeństwa DN40, np. Honeywell VV300

Projektowany zawór odcinający grzybkowy DN50

Projektowany filtr siatkowy DN50

Projektowany zawór zwrotny antyskażeniowy kl. EA, DN50

Istniejące zasilanie budynku DCG 

Projektowany zawór odcinający grzybkowy DN50

do proj. instalacji hydrantowej DN32

Projektowany zawór odcinający grzybkowy DN32

Projektowany zawór zwrotny antyskażeniowy kl. EA, DN32

Projektowany zawór odcinający grzybkowy DN32

 (część stara i nowoprojektowana)
oraz zasobników c.w.u. w kotłowni
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